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DOMSLUT 

Miljökonsekvensbeskrivning  
Mark- och miljödomstolen godkänner den i målet ingivna miljökonsekvens-

beskrivningen. 

Tillstånd 
Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till Sundsvall Energi Aktiebolag enligt 9 

kap. och 11 kap. miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid Korstaverket, 

Sundsvalls kommun för:  

Miljöfarlig verksamhet 

Inom fastigheterna Sundsvall Korsta 7:56, 8:1, 8:10 och 8:12  

a) fortsatt och ändrad drift av befintlig verksamhet innefattande 

- en fastbränslepanna för förbränning av högst 260 000 ton avfall, 

varav högst 30 000 ton farligt avfall enligt domsbilaga 1 samt annat 

avfall med motsvarande egenskaper (”panna F5”), 

‒ en ny fastbränslepanna för förbränning av biobränslen (”panna 

F11”), 

‒ två oljeeldade hetvattenpannor, samt  

‒ en elångpanna,  

allt för en total installerad tillförd effekt om högst 380 MW (nedan gemensamt 

benämnda ”Korstaverket”),  

 

b) fortsatt drift av en och installation och drift av ytterligare en ångturbin för 

elproduktion, 

 

c) lagring vid ett och samma tillfälle av högst 

‒ 5 000 ton avfallsbränsle i en för ändamålet uppförd byggnad (utöver 

den lagring som sker i panna F5:s bränslebunker), 

‒ 20 000 m3 metanol, 
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‒ 50 000 m3 förvätskad koldioxid (inklusive förvätskning av den 

koldioxid som lagras), 

 

d) de om- och tillbyggnadsåtgärder som behövs för planerade ändringar av 

verksamheten i enlighet med vad man åtagit sig i målet. 

Vattenverksamhet 

a) inom fastigheterna Sundsvall Korsta 8:13 och Fröst 1:20 bortleda sammanlagt  

12 000 m3 ytvatten per timme och uppföra och bibehålla för ytvattenintaget och 

kylvattenutsläppet nödvändiga anläggningar med tillhörande överföringsledningar,  

 

b) inom fastigheterna Korsta 7:56, Korsta 8:1, Korsta 8:2, Korsta 8:4, Korsta 8:5, 

Korsta 8:10, Korsta 8:11 och Korsta 8:13 bortleda inträngande grundvatten från 

befintliga oljebergrum, 

 

c) inom fastigheterna Korsta 7:56, Korsta 8:10 och Korsta 8:12 tillfälligt bortleda 

grund- och ytvatten i samband med markarbeten och för tiden därefter grundvatten 

från jord- och bergskärning samt  

 

d) inom fastigheterna Korsta 7:56, Korsta 8:1 och Korsta 8:10 leda om och 

kulvertera två vattendrag, allt enligt markeringar på kartbilden i domsbilaga 2 och i 

enlighet med vad som anges nedan avseende dispenser. 

Slutliga villkor 

Allmänt villkor 

1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska verksamheten vid 

Korstaverket – inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar 

och andra störningar för omgivningen – bedrivas i huvudsaklig 

överensstämmelse med vad bolaget har uppgett eller åtagit sig i målet. 
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Anläggningsskedet 

Arbeten i vatten 

2. Arbeten i vatten ska utföras så att störande sedimentspridning begränsas i 

möjligaste mån. Vid anläggande av kassun för intag av ytvatten ska en 

skyddsskärm användas för att minimera risken för grumling utanför 

arbetsområdet. 

Sjöfart m.m. 

3. I god tid innan anläggningsarbetet påbörjas ska samråd angående 

kylvattenledningens utformning och påverkan på vattendjupet hållas med 

Sjöfartsverket.  

 

4. Bolaget ska tillse att riskreducerande åtgärder gällande anläggningsfasen vidtas 

i tillräcklig omfattning. Sådana åtgärder kan vara avlysning av vattenområde, att 

arbetsområdet och/eller skyddslänsar märks ut med tillfällig utmärkning för 

sjöfarten och att exempelvis arbetspråmar förses med bländfri belysning 

nattetid. Åtgärderna ska stämmas av med Sjöfartsverket, lotsområde Gävle, i 

god tid innan arbetsstart. Senast sex (6) veckor före arbetena påbörjas ska detta 

meddelas till sjöfartsverkets Ufsredaktion, ufs@sjofartsverket.se och Gävle 

lotsområde, gavle@sjofartsverket.se, så att information kan delges genom 

sjöfartens informationsvägar. Informationen ska innehålla uppgifter över 

område, tidsplan, kontaktvägar samt eventuella andra uppgifter av betydelse för 

sjötrafiken. 

 
 

5. Bolaget ska när arbetena har slutförts mäta in nya anläggningar i vattnet och 

förändringar av kajlinjen samt sjömäta vattenområdet för ledningsdragningen, 

enligt standard FSIS-44, och rapportera till Sjöfartsverket 

(ufs@sjofartsverket.se) för uppdatering av djupdatabasen och aktuella sjökort. 

Innan information med djupdata översänds ska kontakt tas med Sjöfartsverket 

via e-post usf@sjofartsverket.se.  

mailto:ufs@sjofartsverket.se
mailto:gavle@sjofartsverket.se
mailto:ufs@sjofartsverket.se
mailto:usf@sjofartsverket.se
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6. Ledningsdragningen ska vara utmarkerad från land. 

Buller 

7. Buller från anläggningsarbeten ska vid bostäder begränsas i enlighet med 

Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggplatser. 

Särskilt bullrande anläggningsarbeten, såsom t. ex. sprängning och spontning, 

ska ske vardagar kl. 07.00-19.00. 

Sprängning och vibrationer 

8. Bolaget ska vid sprängning tillämpa Svensk Standard SS 460 48 66, Vibration 

och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader och 

Svensk Standard SS 02 52 10 – Riktvärden för sprängningsinducerade 

luftstötsvågor i byggnader. Innan sprängningsarbeten påbörjas ska en 

platsspecifik riskanalys genomföras. Sprängningar ska anpassas och genomföras 

på ett sådant sätt och med sådana skyddsåtgärder så att skador till följd av 

kaststen inte uppstår. 

Damning och nedskräpning 

9. Om för omgivningen besvärande damning eller nedskräpning uppstår ska 

bolaget vidta effektiva motåtgärder. 

Kemikalier, petroliumprodukter och avfall 

10. Kemikalier, petroleumprodukter och farligt avfall ska vara märkta samt förvaras 

i täta behållare på tät, invallad yta, som är skyddad från nederbörd. 

Fordonsbränsle ska förvaras invallade eller i dubbelmantlade cisterner. 

Cisternerna ska förses med påkörningsskydd. Tankning och parkering av 

arbetsfordon och maskiner får endast ske på yta som är särskilt iordningställd 

för att förhindra spridning av oljespill. Alternativt ska ett skydd för uppsamling 

av spill vara ordnat under parkerade enskilda arbetsfordon eller maskiner. 

Utrustning för sanering av spill ska finnas lätt tillgänglig vid bedrivande av 

verksamhet. 
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Efterbehandling bergrum 

11. En efterbehandlingsrapport ska ges in till tillsynsmyndigheten senast tre 

månader efter avslutad sanering av oljebergrummen.  

Kontroll 

12. Ett kontrollprogram ska finnas för anläggningsskedet. I kontrollprogrammet ska 

anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet 

ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten och ges in till tillsyns-

myndigheten senast tre månader innan verksamheten som avses i detta tillstånd 

påbörjas. Kontrollprogrammet ska hållas aktuellt och får efter samråd med 

tillsynsmyndigheten justeras allteftersom verksamheten fortskrider. 

Driftskedet 

Förbränningstekniska frågor 

13. Föroreningsinnehållet i bränslen som utgör farligt avfall får inte överstiga de 

halter som anges i domsbilaga 1. Värmevärdet hos och flödet av farligt avfall 

som förbränns ska ligga inom de intervall som anges i domsbilaga 1. 

Utsläpp till luft 

14. Utsläpp till luft från panna F5 får inför avledning till koldioxidavskiljning eller 

skorsten som årsmedelvärden inte överstiga följande halter vid 11 % O2. 

Stoft  5 mg/m3 ntg 

Svaveldioxid (SO2)  10 mg/m3 ntg 

Kväveoxider (räknat som NO2)  50 mg/m3 ntg 

Ammoniak  5 mg/m3 ntg 

Kvicksilver  10 µg/m3 ntg 

 

Utsläppen ska fastställas efter kontinuerlig mätning. Vid fel på mätutrustningen ska 

bolaget vidta åtgärder så att den kontinuerliga mätningen kan återupptas så snart 

som möjligt. 



  Sid 10 
ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM  

2024-04-29 
M 455-23 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 

15. Det totala årliga utsläppet av dioxiner och furaner till luft från panna F5 inför 

avledning till koldioxidavskiljning eller skorsten får som årsmedelvärde inte 

överstiga 0,08 ng/Nm3 vid 11 % O2. De ekvivalensfaktorer som framgår av 54 § 

i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall ska användas. Utsläppen 

ska fastställas efter kontinuerlig långtidsprovtagning som omfattar det totala 

årliga utsläppet av dioxiner och furaner.  

 

16. Det totala årliga utsläppet av metaller och halvmetaller till luft från panna F5 

inför avledning till koldioxidavskiljning eller skorsten får som årsmedelvärde 

vad avser kadmium och tallium inte överstiga sammanlagt 5 μg/Nm3 vid 11 % 

O2 och vad avser antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel 

och vanadin inte överstiga sammanlagt 250 μg/Nm3 vid 11 % O2. Utsläppen ska 

fastställas med provtagning fyra gånger per år, jämnt fördelat över året.  

 
17. Om för omgivningen besvärande damning, lukt eller nedskräpning uppstår, ska 

bolaget vidta effektiva motåtgärder. 

Utsläpp till vatten 

18. Processavloppsvatten från panna F5 ska renas så att det före utsläpp i 

Alnösundet som årsmedelvärde innehåller högst följande halter. 

Parameter Halt 

Total suspenderat material (TSS) 10 mg/l 

Arsenik  30 µg/l 

Kadmium  20 µg/l 

Krom  40 µg/l 

Koppar  60 µg/l 

Kvicksilver  5 µg/l 

Bly  30 µg/l 

Zink  200 µg/l 

Nickel  50 µg/l 

Tallium  25 µg/l 
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Dioxiner och furaner  0,05 ng/l 

 

Begränsningsvärdet för totalt suspenderat material får kontrolleras genom 

turbiditetsmätning.  

 

19. Dagvatten i det norra dagvattensystemet ska före utsläpp i Alnösundet fördröjas 

och renas i anläggningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvatten-

systemet ska dimensioneras för att rymma den mängd släckvatten som beräknas 

uppstå vid brand i anläggningen och för ett utsläpp med tillhörande släckinsats 

(minst 490 m3 i dagvattendammen respektive minst 864 m3 i dagvattendike). 

Dagvattensystemet ska vid brand eller olycka stängas av för att förhindra att 

förorenat vatten eller släckvatten når recipient okontrollerat. 

 

20. Temperaturen på utgående kylvatten får inte överskrida följande. 

- 33 grader C som veckomedelvärde och 

- 38 grader C som timmedelvärde. 

 

21. Vattenintaget ska vara försett med fingaller och utformas så att 

vattenhastigheten vid vattenintaget inte överstiger 0,5 meter per sekund. 

Förfaranden vid driftstörning 

22. Vid tekniskt oundvikliga driftstopp, driftstörningar eller fel i mätutrustning som 

innebär överskridande av fastställda utsläppsgränsvärden för utsläpp till luft och 

vatten får förbränning av avfall i panna F5 inte fortsätta längre tid än fyra 

timmar i följd. Den sammanlagda drifttiden under sådana förhållanden får inte 

heller överstiga 60 timmar per år. Om flera förbränningslinjer är anslutna till 

samma utrustning för rökgasrening, ska begränsningen till 60 timmars drifttid 

gälla den sammanlagda tiden för alla dessa linjer. 

Buller 

23. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå 

utomhus vid bostäder än:  
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‒ 50 dB(A) helgfri måndag-fredag (kl. 06.00–18.00) 

‒ 40 dB(A) nattetid (kl. 22.00-06.00) 

‒ 45 dB(A) övrig tid  

 

Den momentana ljudnivån vid bostäder får nattetid (kl. 22-06) inte överstiga 55 

dB(A). Vid lossning av avfallsbränsle från fartyg nattetid får begränsningsvärdet 

överskridas, dock vid högst två tillfällen per månad.  

 

Angivna begränsningsvärden ska kontrolleras genom mätning vid bullerkällorna 

(närfältsmätning) och beräkningar vid berörda bostäder. Kontroll ska ske så snart 

anläggningen har tagits i drift, eller så snart det har skett förändringar i verk-

samheten som kan medföra mer än obetydligt ökade bullernivåer och när tillsyns-

myndigheten i övrigt anser att kontroll är befogad.  

Lagring och hantering av kemikalier m.m. 

24. Hantering av kemikalier och avfall ska ske på ett sådant sätt att risken för 

förorening av mark och vatten minimeras. Lagring av flytande kemikalier och 

flytande farligt avfall får endast förekomma på invallad och tät yta försedd med 

nederbördsskydd, i dubbelmantlad cistern utan invallning eller på sätt som ger 

motsvarande skydd mot spill och läckage. Där invallning används ska 

uppsamlingsvolymen motsvara minst den största enskilda behållarens volym 

plus 10 procent av volymen av övriga behållare inom samma invallning. För 

metanol ska dock uppsamlingsvolymen i varje separat invallning eller sektion 

motsvara hela cisternens volym plus minst 15 procent för släck- och kylvatten. 

All lagring av kemikalier ska vara skyddad mot påkörning. Spill och läckage 

ska omgående samlas upp och tas om hand. 

 
25. Lagring av metanol och flytande förnybart bränsle ska ske på ett sådant sätt att 

en brand kan släckas och brandspridning till intilliggande cisterner begränsas. 

Cisterner och invallningar ska förses med fasta släcksystem med lokal tillgång 

till vatten och fluorfri skumvätska. Cisterner ska förses med system för 

branddetektering och fasta kylsystem med lokal tillgång till vatten. Invallningar 
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ska förses med system för att detektera brandfarliga och giftiga ångor. Släck- 

och kylsystem ska utformas i samråd med den kommunala räddningstjänsten. 

 

26. Verksamheten ska ha en intern förmåga och beredskap att genomföra 

räddningsinsatser för att hindra och begränsa skador på människa och miljö. 

Särskild vikt ska läggas på de initiala åtgärder som krävs för att bryta ett 

skadeförlopp. För detta ändamål ska lämplig utrustning, organisation och 

relevanta samarbeten med övriga aktörer bestämmas utifrån dimensionerade 

olycksscenarion för verksamheten som grundar sig i verksamhetens riskanalyser 

enligt lagen (2004:778) om skydd mot olyckor. Bolaget ska samråda med 

tillsynsmyndigheten för att säkerställa att verksamheten har en relevant 

beredskap och förmåga att hantera olyckor. 

 

27. Flyg- och bottenaska som uppkommer i verksamheten ska omhändertas på 

sådant sätt att damning eller annan olägenhet inte uppstår. Slutligt 

omhändertagande av askor och liknande restprodukter ska ske vid anläggning 

med därför erforderliga tillstånd. 

Energi 

28. Förbränning av avfallsbränsle i panna F5 ska ske med hög energieffektivitet.  

 

29. Bolaget ska fortlöpande och i skälig utsträckning vidta åtgärder för att 

kontinuerligt förbättra energieffektivitet och hushållning med energi. 

Återställande 

30. Bolaget ska i god tid innan verksamheten upphör till tillsynsmyndigheten 

redovisa en plan för avhjälpande av eventuella miljöskador och andra 

återställningsåtgärder. I planen ska anges hur mark- och vattenområden, 

grundvatten, byggnader och anläggningar ska undersökas med avseende på 

förekomst av föroreningsskador från verksamheten samt hur riskbedömning ska 

utföras. Undersökningar och eventuella åtgärder ska planeras och genomföras i 

samråd med tillsynsmyndigheten. 



  Sid 14 
ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM  

2024-04-29 
M 455-23 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
Säkerhetsrapport m.m. 

31. En uppdaterad säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser enligt 

kraven i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 

av allvarliga kemikalieolyckor ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast sex 

månader innan den del av den nya verksamheten där ammoniak och metanol 

hanteras tas i drift. 

Kontroll 

32. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram för driftskedet som möjliggör 

en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges 

mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet ska tas 

fram i samråd med tillsynsmyndigheten och ges in till tillsynsmyndigheten 

senast tre månader innan verksamheten som avses i detta tillstånd påbörjas. 

Kontrollprogrammet ska hållas aktuellt och får efter samråd med 

tillsynsmyndigheten justeras allteftersom verksamheten fortskrider. 

 

Uppskjutna frågor 

Mark- och miljödomstolen skjuter under en prövotid, enligt 22 kap. 27 § 

miljöbalken, upp avgörandet om vilka slutliga villkor som ska gälla för rening av 

förorenat vatten som uppkommer på anläggningen samt för rening av utsläpp till 

luft m.m. 

Prövotidsförfarande 

U1. 
Bolaget ska under prövotiden följa upp den installerade kondensatreningens 

prestanda och optimera dess drift, liksom driften av övriga delar av panna F11 som 

kan påverka utsläppet av renat rökgaskondensat. Kondensatreningens funktion ska 

kontrolleras med avseende på de parametrar som anges i tabell 1 i BAT-slutsats 15 i 

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/2326 av den 30 november 2021 

om fastställande av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar samt flöde, 

pH och temperatur.  
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Bolaget ska till tillsynsmyndigheten redovisa ett förslag till provtagningsplan 

(frekvens m.m.) senast tre månader innan panna F11 tas i drift.  

 

Resultatet av utredningen samt förslag till slutliga villkor ska redovisas till mark- 

och miljödomstolen senast två år efter det att panna F11 har tagits i drift.  

 

Utrednings- och redovisningskravet gäller inte om rökgaskondensat från panna F11 

överleds till Flagship TWO AB:s anläggning för rening. 

U2 
Bolaget ska under en prövotid utreda utsläpp till luft av stoft, kväveoxider (NOx) 

och ammoniak från panna F11. Under prövotiden ska bolaget ta fram underlag för 

att kunna föreslå villkor avseende utsläpp till luft av stoft, kväveoxider (NOx) och 

ammoniak. Prövotidsredovisningen ska ges in till mark- och miljödomstolen senast 

två år efter driftsättningen av panna F11. 

U3 
Bolaget ska under en prövotid utreda vilka skyddsåtgärder som kan vidtas för att 

reducera de risker som kan aktualiseras vid hantering av koldioxid i vätskefas och 

kostnaderna för dessa. Utredningen ska också omfatta val av köldmedium i 

förvätskningsanläggningen för koldioxid och för kylbehov i övrig verksamhet. Av 

utredningen ska framgå vilka åtgärder bolaget åtar sig att vidta. 

Prövotidsredovisningen ska ges in till mark- och miljödomstolen senast ett år efter 

det att tillståndsdomen har vunnit laga kraft. 

U4 
Bolaget ska i samråd med den kommunala räddningstjänsten och tillsyns-

myndigheten utreda den närmare utformningen av skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått som syftar till att förebygga, hindra utbredningen av och begränsa 

följderna av olyckor inom anläggningen med särskild hänsyn till cisternplacering 

och ledningsdragning för brandfarliga vätskor (tekniska skyddsåtgärder, 

utformning, placering och försörjning av fasta kyl- och släckvattensystem, 

förebyggande underhåll, organisatoriska skyddsåtgärder som utbildning och interna 
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rutiner samt alternativa skyddsåtgärder). Utredningen ska även omfatta 

förutsättningar för och behov av åtgärder för att varna människor i omgivningen 

som skulle kunna bli påverkade av olyckor i verksamheten. Utredningen ska ges in 

till tillsynsmyndigheten senast ett år efter det att tillståndsdomen har vunnit laga 

kraft. 

U5 

Bolaget ska utreda förutsättningarna för att reducera oljehalten (mätt som oljeindex) 

i vatten som avleds från bergrum vid sanering till högst 1 mg/l. Utredningen ska 

redovisas till tillsynsmyndigheten senast ett år efter det att den nya oljeavskiljaren 

har tagits i bruk.  

Provisoriska föreskrifter 

Under prövotiden ska till dess annat har bestämts följande provisoriska föreskrifter 

gälla. 

P1 

Rökgaskondensat från panna F11 ska renas så att det före utsläpp i Alnösundet som 

årsmedelvärden innehåller högst 10 mg/l suspenderat material respektive 50 mg/l 

TOC. Kravet på rening och därtill kopplade begränsningsvärden gäller inte om 

rökgaskondensat från panna F11 överleds till Flagship TWO AB:s anläggning för 

rening. 

P2 

Fram till dess annat beslutas får utsläpp till luft från panna F11 inför avledning till 

koldioxidavskiljning eller skorsten som årsmedelvärden inte överstiga följande vid 

6 % O2. 

 

Stoft 5 mg/m3 ntg 

Kväveoxider (NOx) 150 mg/m3 ntg 

Ammoniak 10 mg/m3 ntg 
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Utsläppen ska fastställas efter kontinuerlig mätning. Vid fel på mätutrustningen ska 

bolaget vidta åtgärder så att den kontinuerliga mätningen kan återupptas så snart 

som möjligt. 

P3 

Till dess tillsynsmyndigheten beslutar annat får oljehalten i det vatten som avleds 

till Alnösundet från saneringen inte överstiga 5 mg/l (mätt som oljeindex). 

Bemyndiganden 

1. Mark- och miljödomstolen överlåter till tillsynsmyndigheten att med stöd av 

22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken att föreskriva närmare villkor i 

följande avseenden. 

a) Skyddsåtgärder mot damning, lukt och nedskräpning enligt villkor 9 och 

16. 

b) Kontroll av verksamheten.  

c) Tid för inlämnande av kontrollprogram för anläggningsskedet. 

d) Medgivande att förbränna andra avfallstyper än de som anges i 

domsbilaga 1 om de har liknande egenskaper som de som anges i 

domsbilaga 1  

e) Villkor om den kontroll som behövs under prövotiden med anledning av 

utredningsvillkor U1 och  

f) föreskrifter om skyddsåtgärder m.m. med anledning av utredningsvillkor 

U4. 

 

2. Tillsynsmyndigheten får föreskriva begränsningsvärde (oljeindex) för 

utsläpp av vatten som avleds från bergrum vid sanering samt ändring av 

redovisningstidpunkten. 

 

3. Tillsynsmyndigheten får vid anläggningsskedet medge högre ljudnivåer för 

kortare perioder, om det kan motiveras av en kortare sammantagen arbetstid 

eller andra liknande skäl och om avvikelsen kan ske utan betydande 

olägenhet för omgivningen. 
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4. Tillsynsmyndigheten får fatta beslut om att mätning av ljudnivåer kan ske 

vid bostäder. 

Dispens biotippskydd 
Mark- och miljödomstolen meddelar bolaget dispens från biotopskyddet enligt 7 

kap. 11 § andra stycket miljöbalken för omledning och kulvertering av den södra av 

de bäckar som framgår av domsbilaga 2 samt för ianspråktagande av åkerholme se 

domsbilaga 3. 

Dispens artskydd 
Mark- och miljödomstolen meddelar dispens enligt 14 § artskyddsförordningen 

(2007:845) för de åtgärder och verksamheter som omfattas av ansökan med följande 

villkor. 

1. Innan den del av skogen som används av vanlig groda och/eller åkergroda 

avverkas, ska området sökas igenom och påträffade groddjur flyttas. Metod 

och tidpunkt för insamling ska bestämmas i samråd med tillsyns-

myndigheten.  

 

2. Avverkning av skogen får inte ske under den tid den används av groddjur 

för vintervila. 

 
3.  En ny damm ska anläggas som ersättning för de lekvatten som försvinner. 

Den nya dammen ska lokaliseras och utformas i samråd med tillsyns-

myndigheten samt anläggas innan den befintliga dammen tas bort.  

 

4. Åtgärder för att skapa vilo- och övervintringsplatser för groddjuren i 

anslutning till den nya dammen ska utföras på sätt som anges i 

ansökningshandlingarna och som bolaget i övrigt åtagit sig i målet. 

 

5. Den befintliga dammen ska tas bort under tid då grodorna övervintrar på 

sina övervintringsplatser. 
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Igångsättningstid 
Igångsättningstiden för den ansökta miljöfarliga verksamheten bestäms till sju (7) år 

från det att tillståndsdomen vunnit laga kraft. 

Arbetstid 
Arbetstiden för den med ansökan avsedda vattenverksamheten bestäms till tio (10) 

år räknat från det att tillståndsdomen vunnit laga kraft. 

Oförutsedd skada 
Tiden för framställande av anspråk med anledning av oförutsedd skada bestäms till 

fem (5) år, räknat från arbetstidens utgång.  

Verkställighetsförordnande 
Tillståndet till får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft. 

Tillståndet får dock inte tas i anspråk innan sökande hos länsstyrelsen ställt säkerhet 

för den ersättning som för en vattenverksamhet kan komma att utgå om domstolens 

dom ändras. 

Prövningsavgift 
Prövningsavgiften enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn fastställs till 140 000 kr. 

Återkallelse av tidigare tillstånd 
När detta tillstånd tagits i anspråk ersätter det tidigare tillstånd för den befintliga 

verksamheten på aktuell plats. 

Rättegångskostnad 
Sundsvalls Energi AB ska ersätta Länsstyrelsen i Västernorrlands läns 

rättegångskostnader med 32 000 kr. På beloppet ska utgå ränta enligt 6 § räntelagen 

(1975:635) från dagen för domen till dess betalning sker. 

_____________ 



  Sid 20 
ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM  

2024-04-29 
M 455-23 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
BAKGRUND 

Sundsvalls Energi Aktiebolag (Sundsvalls Energi eller bolaget), som ägs av 

Sundsvalls kommun via det av kommunen helägda bolaget Stadsbacken AB, 

levererar fjärrvärme till större delen av fastigheterna i Sundvalls tätorter. Bolagets 

huvudsakliga fjärrvärmeproduktion sker vid den nu aktuella anläggningen, 

Korstaverket, där även elkraft produceras. Bolaget har nu inlett ett samarbete med 

Flagship TWO AB (”FS2”) för tillverkning av elektrometanol (e-metanol) med 

avskild koldioxid som råvara. 

 

För bolagets vidkommande innebär projektet att en ny biobränslepanna anläggs och 

att koldioxiden från denna och den befintliga pannan F5 avskiljs i FS2:s anläggning. 

Den biogena delen av den avskilda koldioxiden kommer att användas för 

tillverkning av e-metanol.  

 

Ansökan omfattar också vattenverksamhet på det sätt som framgår ovan under 

yrkanden samt dispens från biotopskydd. 

 

FS2 har ansökt om tillstånd till sin del av den planerade verksamheten. Ansökan 

handläggs av mark- och miljödomstolen i mål M 446-23. Bolaget har ansökt om 

gemensam handläggning av målen, vilket har avslagits av domstolen i beslut den 9 

mars 2023. 

 

Bolaget har också framställt yrkande om så kallad byggnadsdom, avseende 

nödvändiga byggnads- och anläggningsarbeten, men klargjort att sådan inte yrkas 

för det fall verkställbart drifttillstånd med villkor kan meddelas senast i slutet av 

april 2024. 

 

TIDIGARE BESLUT 

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har senast, genom deldom den 

22 januari 2021 i mål M 1581-20 lämnat tillstånd till fortsatt verksamhet vid 

anläggningen och redogjort för sedan tidigare gällande tillstånd. 
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ANSÖKAN 

Bolagets ansökan omfattar sammanfattningsvis följande. 

• En utvidgad bränslebas för befintlig verksamhet vid Korstaverket och 

förbättrade förutsättningar för lagring av avfallbränsle, 

•  en ny biobränslepanna,  

• en ny anläggning för förvätskning och lagring av koldioxid, 

• en ny anläggning för lagring av metanol,  

• ny användning av befintliga bergrum (energi- och vattenlager), 

• en ny havskylaanläggning, samt vissa nedan beskrivna mindre 

vattenverksamheter.  

 

Bolaget har, som ansökan slutligen utformats framställt följande yrkanden och 

lämnat följande förslag till villkor m.m. 

Tillstånd 
1. Att mark- och miljödomstolen beviljar bolaget tillstånd enligt 9 kap. 6 § 

miljöbalken till, inom fastigheterna Sundsvall Korsta 7:56, 8:1, 8:10 och 8:12  

 

a) fortsatt och ändrad drift av befintlig verksamhet innefattande 

- en fastbränslepanna för förbränning av högst 260 000 ton avfall, varav 

högst 30 000 ton farligt avfall, enligt bilaga A (domsbilaga 1) och annat 

avfall med motsvarande egenskaper (nedan ”panna F5”), 

‒ en ny fastbränslepanna för förbränning av biobränslen (nedan ”panna 

F11”), 

‒ två oljeeldade hetvattenpannor, samt  

‒ en elångpanna,  

allt för en total installerad tillförd effekt om högst 380 MW (nedan 

gemensamt benämnda ”Korstaverket”),  

 

b) fortsatt drift av en och installation och drift av ytterligare en ångturbin för 

elproduktion, 
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c) lagring vid ett och samma tillfälle av högst 

‒ 5 000 ton avfallsbränsle i en för ändamålet uppförd byggnad (utöver den 

lagring som sker i panna F5:s bränslebunker), 

‒ 20 000 m3 metanol, 

‒ 50 000 m3 förvätskad koldioxid (inklusive förvätskning av den koldioxid 

som lagras), 

 

d) de om- och tillbyggnadsåtgärder som behövs för planerade ändringar av 

verksamheten, allt på det sätt som anges i ansökningshandlingarna. 

 

2. Att mark och miljödomstolen beviljar bolaget tillstånd enligt 11 kap. 9 § 

miljöbalken att  

 

a) inom fastigheterna Sundsvall Korsta 8:13 och Fröst 1:20 bortleda sammanlagt 

12 000 m3 ytvatten per timme och uppföra och bibehålla för ytvattenintaget och 

kylvattenutsläppet nödvändiga anläggningar med tillhörande 

överföringsledningar,  

 

b) inom fastigheterna Korsta 7:56, Korsta 8:1, Korsta 8:2, Korsta 8:4, Korsta 8:5, 

Korsta 8:10, Korsta 8:11 och Korsta 8:13 bortleda inträngande grundvatten från 

befintliga oljebergrum, 

 

c) inom fastigheterna Korsta 7:56, Korsta 8:10 och Korsta 8:12 tillfälligt bortleda 

grund- och ytvatten i samband med markarbeten,  

 

d) inom fastigheterna Korsta 7:56, Korsta 8:1 och Korsta 8:10 leda om och 

kulvertera två vattendrag, allt enligt markeringar på kartbilden i bilaga B och på 

det sätt som anges i ansökningshandlingarna. 

 

3. Att mark- och miljödomstolen förordnar att bolaget som alternativvärde i den 

mening som avses 1 kap. 15 § industriutsläppsförordningen (2013:250) få 

använda turbiditetsmätning för uppföljning av utsläppen av totalt suspenderat 
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material till vatten vid tillämpning av EU-kommissionens genomförandebeslut 

(EU) 2019/2010 av den 12 november 2019 om fastställande av BAT-slutsatser 

för avfallsförbränning. 

 

4. Att mark- och miljödomstolen meddelar bolaget dispens från biotopskyddet 

enligt 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken för omledning och kulvertering av 

den södra av de bäckar som avses i yrkande 2.d) samt, för det fall att mark- och 

miljödomstolen anser det vara nödvändigt, för ianspråktagande av åkerholme. 

 
5. Att mark- och miljödomstolen, i den utsträckning som domstolen anser det vara 

nödvändigt, meddelar dispens enligt 14 § artskyddsförordningen för de åtgärder 

och verksamheter som omfattas av ansökan. 

 

6. Att tiden för igångsättning för den med ansökan avsedda miljöfarliga 

verksamheten bestäms till sju (7) år från det att tillståndsdomen vunnit laga 

kraft. 

 

7. Att arbetstiden för den med ansökan avsedda vattenverksamheten bestäms till 

tio (10) år räknat från det att tillståndsdomen vunnit laga kraft. 

 

8. Att tiden för framställande av anspråk med anledning av oförutsedd skada 

bestäms till fem (5) år, räknat från arbetstidens utgång.  

 

9. Att tillståndet till vattenverksamheten (punkt 2 ovan) och drifttillståndet (punkt 

1 ovan) får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft 

(verkställighetsförordnande). 

 

10. Att slutliga villkor föreskrivs i enlighet med de förslag som redovisas nedan, 

 

11. att den till ansökan fogade miljökonsekvensbeskrivningen (”MKB:n”) 

godkänns, samt 
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12. Att prövningsavgiften enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 

och tillsyn ska fastställas till 140 000 kr. 

 

Bolaget har slutligen ansökt om att domstolen ska förordna om prövotidsförfarande 

genom att mark- och miljödomstolen skjuter upp avgörandet av slutliga villkor för 

utsläpp av renat rökgaskondensat från panna F 11 till vatten under en prövotid och 

har åtagit sig att, under förutsättning att rökgaskondensat från panna F11 inte 

överleds till FS2s anläggning för rening, i samråd med tillsynsmyndigheten utföra 

utredning. 

 

Bolaget har också lämnat förslag till villkor och prövotidsförordnanden m.m. som, 

utöver vad som gäller för verksamheten enligt förordningen (2013:253) om 

förbränning av avfall, förordningen (2013:52) om stora förbränningsanläggningar 

och industriutsläppsförordningen (2013:250), bör föreskrivas för verksamheten. 

Slutliga villkor 
1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska verksamheten vid 

Korstaverket – inbegripet åtgärder för att minska vatten- och 

luftföroreningar och andra störningar för omgivningen – bedrivas i 

huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget har uppgett eller åtagit sig i 

målet. 

Anläggningsskedet 

Arbeten i vatten 

2. Arbeten i vatten ska utföras på ett sådant sätt att störande sedimentspridning 

begränsas i möjligaste mån. Vid anläggande av kassun för intag av ytvatten 

ska en skyddsskärm användas för att minimera risken för grumling utanför 

arbetsområdet. 

Sjöfart m.m. 

3. I god tid innan anläggningsarbetet påbörjas ska samråd angående ledningens 

utformning och påverkan på vattendjupet hållas med Sjöfartsverket.  
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4. Bolaget ska tillse att riskreducerande åtgärder gällande anläggningsfasen 

vidtas i tillräcklig omfattning. Sådana åtgärder kan vara avlysning av 

vattenområde, att arbetsområdet och/eller skyddslänsar märks ut med 

tillfällig utmärkning för sjöfarten och att exempelvis arbetspråmar förses 

med bländfri belysning nattetid. Åtgärderna ska stämmas av med 

Sjöfartsverket, lotsområde Gävle, i god tid innan arbetsstart. Senast sex (6) 

veckor före arbetena påbörjas ska detta meddelas till sjöfartsverkets 

Ufsredaktion, ufs@sjofartsverket.se och Gävle lotsområde, 

gavle@sjofartsverket.se, så att information kan delges genom sjöfartens 

informationsvägar. Informationen ska innehålla uppgifter över område, 

tidsplan, kontaktvägar samt eventuella andra uppgifter av betydelse för 

sjötrafiken. 

 

5. Bolaget ska när arbetena har slutförts mäta in nya anläggningar i vattnet och 

förändringar av kajlinjen samt sjömäta vattenområdet för 

ledningsdragningen, enligt standard FSIS-44, och rapportera till 

Sjöfartsverket (ufs@sjofartsverket.se) för uppdatering av djupdatabasen och 

aktuella sjökort. Innan information med djupdata översänds ska kontakt tas 

med Sjöfartsverket via e-post usf@sjofartsverket.se.  

Buller 

6. Buller från anläggningsarbeten ska vid bostäder begränsas i enlighet med 

Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggplatser. 

Särskilt bullrande anläggningsarbeten, såsom t. ex. sprängning och sponting, 

ska ske vardagar kl. 07.00-19.00.Tillsynsmyndigheten får medge högre 

ljudnivåer för kortare perioder, om det kan motiveras av en kortare 

sammantagen arbetstid eller andra liknande skäl och om avvikelsen kan ske 

utan betydande olägenhet för omgivningen. 

Utsläpp till vatten 

7. Oljehalten (mätt som oljeindex) i vatten som avleds från bergrum vid 

sanering får innan det släpps ut till Alnösundet uppgå till högst 5 mg/l. 

mailto:ufs@sjofartsverket.se
mailto:gavle@sjofartsverket.se
mailto:ufs@sjofartsverket.se
mailto:usf@sjofartsverket.se
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Villkoret är uppfyllt om begränsningsvärdet innehålls vid minst tio av tolv 

mättillfällen under ett kalenderår. (Andrahandsförslag, se U5, P3 och Bf 

nedan) 

 

8. En efterbehandlingsrapport ska ges in till tillsynsmyndigheten senast tre 

månader efter avslutad sanering av oljebergrummen.  

 
9. Bolaget ska vid sprängning tillämpa Svensk Standard SS 460 48 66, 

Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i 

byggnader och Svensk Standard SS 02 52 10 – Riktvärden för 

sprängningsinducerade luftstötsvågor i byggnader. Innan sprängningsarbeten 

påbörjas ska en platsspecifik riskanalys genomföras. Sprängningar ska 

anpassas och genomföras på ett sådant sätt och med sådana skyddsåtgärder 

så att skador till följd av kaststen inte uppstår. 

Skyddsåtgärder för groddjur 

10 Innan den del av skogen som används av vanlig groda och/eller åkergroda 

avverkas, ska området sökas igenom och påträffade groddjur avlägsnas. 

Avverkning av skogen får inte ske under den tid den används av groddjur 

för vintervila. En ny damm ska anläggas som ersättning för de lekvatten som 

försvinner på sätt som anges i ansökningshandlingarna. Den nya dammen 

ska anläggas och de befintliga dammarna tas bort under den tid då grodorna 

övervintrar. Åtgärder för att skapa vilo- och övervintringsplatser för 

groddjuren i anslutning till den nya dammen ska utföras på sätt som anges i 

ansökningshandlingarna.  

 

I andra hand har bolaget föreslagit följande villkor. 

Innan den del av skogen som används av vanlig groda och/eller avverkas, ska 

området sökas igenom och påträffade groddjur avlägsnas. Metod och tidpunkt 

för insamling ska bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten. Avverkning 

av skogen får inte ske under den tid den används av groddjur för vintervila. En 

ny damm ska anläggas som ersättning för de lekvatten som försvinner. Den nya 

dammen ska lokaliseras och utformas i samråd med tillsynsmyndigheten samt 
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anläggas innan den befintliga dammen tas bort och den befintliga dammen ska 

tas bort under tid då grodorna övervintrar. Åtgärder för att skapa vilo- och 

övervintringsplatser för groddjuren i anslutning till den nya dammen ska 

utföras på sätt som anges i ansökningshandlingarna. 

Driftskedet 

Förbränningstekniska frågor 

11 Föroreningsinnehållet i bränslen som utgör farligt avfall får inte överstiga de 

halter som anges i bilaga A (domsbilaga 1). Värmevärdet hos och flödet av 

farligt avfall som förbränns ska ligga inom de intervall som anges i bilaga A. 

Utsläpp till luft 

12 Utsläpp till luft från panna F5 får inför avledning till koldioxidavskiljning 

eller skorsten som årsmedelvärden inte överstiga följande halter vid  

11 % O2. 

Stoft  5 mg/m3 ntg 

Svaveldioxid (SO2)  10 mg/m3 ntg 

Kväveoxider (räknat som NO2)  50 mg/m3 ntg 

Ammoniak  5 mg/m3 ntg 

Kvicksilver  10 µg/m3 ntg 

 

Utsläppen ska fastställas efter kontinuerlig mätning. Vid fel på mätutrustningen 

ska bolaget vidta åtgärder så att den kontinuerliga mätningen kan återupptas så 

snart som möjligt. 

 

13 Det totala årliga utsläppet av dioxiner och furaner till luft från panna F5 

inför avledning till koldioxidavskiljning eller skorsten får som 

årsmedelvärde inte överstiga 0,08 ng/Nm3 vid 11 % O2. De 

ekvivalensfaktorer som framgår av 54 § i förordningen (2013:253) om 

förbränning av avfall ska användas. Utsläppen ska fastställas efter 

kontinuerlig långtidsprovtagning som omfattar det totala årliga utsläppet av 

dioxiner och furaner.  
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14 Det totala årliga utsläppet av metaller och halvmetaller till luft från panna F5 

inför avledning till koldioxidavskiljning eller skorsten får som 

årsmedelvärde vad avser kadmium och tallium inte överstiga sammanlagt 5 

μg/Nm3 vid 11 % O2 och vad avser antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, 

koppar, mangan, nickel och vanadin inte överstiga sammanlagt 250 μg/Nm3 

vid 11 % O2. Utsläppen ska fastställas med provtagning fyra gånger per år, 

jämnt fördelat över året.  

 

15 Om för omgivningen besvärande damning, lukt eller nedskräpning uppstår, 

ska bolaget vidta effektiva motåtgärder. 

Utsläpp till vatten 

16 Processavloppsvatten från panna F5 ska renas så att det före utsläpp i 

Alnösundet som årsmedelvärde innehåller högst följande halter. 

Parameter Halt 

Total suspenderat material (TSS) 10 mg/l 

Arsenik  30 µg/l 

Kadmium  20 µg/l 

Krom  40 µg/l 

Koppar  60 µg/l 

Kvicksilver  5 µg/l 

Bly  30 µg/l 

Zink  200 µg/l 

Nickel  50 µg/l 

Tallium  25 µg/l 

Dioxiner och furaner  0,05 ng/l 

 

Begränsningsvärdet för totalt suspenderat material får kontrolleras genom 

turbiditetsmätning.  
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17 Dagvatten i det norra dagvattensystemet ska före utsläpp i Alnösundet 

fördröjas och renas i anläggningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Dagvattensystemet ska dimensioneras för att rymma den mängd släckvatten 

som beräknas uppstå vid brand i anläggningen och för ett utsläpp med 

tillhörande släckinsats (minst 490 m3 i dagvattendammen respektive minst 

864 m3 i dagvattendike). Dagvattensystemet ska vid brand eller olycka 

stängas av för att förhindra att förorenat vatten eller släckvatten når recipient 

okontrollerat. 

 

18 Temperaturen på utgående kylvatten får inte överskrida följande. 

- 33 grader C som veckomedelvärde och 

- 38 grader C som timmedelvärde. 

 

19 Vattenintaget ska vara försett med fingaller och utformas så att 

vattenhastigheten vid vattenintaget inte överstiger 0,5 meter per sekund. 

Ledningsdragningen ska vara utmarkerad från land. 

Förfaranden vid driftstörning 

20 Vid tekniskt oundvikliga driftstopp, driftstörningar eller fel i mätutrustning 

som innebär överskridande av fastställda utsläppsgränsvärden för utsläpp till 

luft och vatten får förbränning av avfall i panna F5 under inga förhållanden 

fortsätta längre tid än fyra timmar i följd. Den sammanlagda drifttiden under 

sådana förhållanden får inte heller överstiga 60 timmar per år. Om flera 

förbränningslinjer är anslutna till samma utrustning för rökgasrening, ska 

begränsningen till 60 timmars drifttid gälla den sammanlagda tiden för alla 

dessa linjer. 

Buller 

21 Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå 

utomhus vid bostäder än:  

‒ 50 dB(A) helgfri måndag-fredag (kl. 06.00–18.00) 

‒ 40 dB(A) nattetid (kl. 22.00-06.00) 
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‒ 45 dB(A) övrig tid  

 

Den momentana ljudnivån vid bostäder får nattetid (kl. 22-06) inte överstiga 55 

dB(A). Vid lossning av avfallsbränsle från fartyg nattetid får 

begränsningsvärdet överskridas, dock vid högst två tillfällen per månad.  

 

Angivna begränsningsvärden ska kontrolleras genom mätning vid 

bullerkällorna (närfältsmätning) och beräkningar vid berörda bostäder. Kontroll 

ska ske så snart anläggningen har tagits i drift, eller så snart det har skett 

förändringar i verksamheten som kan medföra mer än obetydligt ökade 

bullernivåer och när tillsynsmyndigheten i övrigt anser att kontroll är befogad.  

Lagring och hantering av kemikalier m.m. 

22 Hantering av kemikalier och avfall ska ske på ett sådant sätt att risken för 

förorening av mark och vatten minimeras. Lagring av flytande kemikalier 

och flytande farligt avfall får endast förekomma på invallad och tät yta 

försedd med nederbördsskydd, i dubbelmantlad cistern utan invallning eller 

på sätt som ger motsvarande skydd mot spill och läckage. Där invallning 

används ska uppsamlingsvolymen motsvara minst den största enskilda 

behållarens volym plus 10 procent av volymen av övriga behållare inom 

samma invallning. För metanol ska dock uppsamlingsvolymen i varje 

separat invallning eller sektion motsvara hela cisternens volym plus minst 

15 procent för släck- och kylvatten. All lagring av kemikalier ska vara 

skyddad mot påkörning. Spill och läckage ska omgående samlas upp och tas 

om hand. 

 

23 Lagring av metanol och flytande förnybart bränsle ska ske på ett sådant sätt 

att en brand kan släckas och brandspridning till intilliggande cisterner 

begränsas. Cisterner och invallningar ska förses med fasta släcksystem med 

lokal tillgång till vatten och fluorfri skumvätska. Cisterner ska förses med 

system för branddetektering och fasta kylsystem med lokal tillgång till 

vatten. Invallningar ska förses med system för att detektera brandfarliga och 
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giftiga ångor. Släck- och kylsystem ska utformas i samråd med den 

kommunala räddningstjänsten. 

 
24 Verksamheten ska ha en intern förmåga och beredskap att genomföra 

räddningsinsatser för att hindra och begränsa skador på människa och miljö. 

Särskild vikt ska läggas på de initiala åtgärder som krävs för att bryta ett 

skadeförlopp. För detta ändamål ska lämplig utrustning, organisation och 

relevanta samarbeten med övriga aktörer bestämmas utifrån dimensionerade 

olycksscenarion för verksamheten som grundar sig i verksamhetens 

riskanalyser enligt lagen (1004:778) om skydd mot olyckor. Bolaget ska 

samråda med tillsynsmyndigheten för att säkerställa att verksamheten har en 

relevant beredskap och förmåga att hantera olyckor. 

 

25 Flyg- och bottenaska som uppkommer i verksamheten ska omhändertas på 

sådant sätt att damning eller annan olägenhet inte uppstår. Slutligt 

omhändertagande av askor och liknande restprodukter ska ske vid 

anläggning med därför erforderliga tillstånd. 

Energi 

26 Förbränning av avfallsbränsle i panna F5 ska ske med hög energieffektivitet.  

 

27 Bolaget ska fortlöpande och i skälig utsträckning vidta åtgärder för att 

kontinuerligt förbättra energieffektivitet och hushållning med energi. 

Återställande 

28 Bolaget ska i god tid innan verksamheten upphör till tillsynsmyndigheten 

redovisa en plan för avhjälpande av eventuella miljöskador och andra 

återställningsåtgärder. I planen ska anges hur mark- och vattenområden, 

grundvatten, byggnader och anläggningar ska undersökas med avseende på 

förekomst av föroreningsskador från verksamheten samt hur riskbedömning 

ska utföras. Undersökningar och eventuella åtgärder ska planeras och 

genomföras i samråd med tillsynsmyndigheten. 
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Säkerhetsrapport m.m. 

29 En uppdaterad säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser enligt 

kraven i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska lämnas in till 

tillsynsmyndigheten senast sex månader innan den del av den nya 

verksamheten där ammoniak och metanol hanteras tas i drift. 

Kontroll 

30 För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram för respektive skede 

(anläggning / drift) som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I 

kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och 

utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet ska tas fram i samråd med 

tillsynsmyndigheten och ges in till tillsynsmyndigheten senast tre månader 

innan verksamheten som avses i detta tillstånd påbörjas. 

Kontrollprogrammet ska hållas aktuellt och får efter samråd med 

tillsynsmyndigheten justeras allteftersom verksamheten fortskrider. 

Prövotidsförfarande 
Bolaget har föreslagit att Mark- och miljödomstolen skjuter upp avgörandet av 

slutliga villkor för utsläpp av renat rökgaskondensat från panna F11 till vatten under 

en prövotid. Under förutsättning att rökgaskondensat från panna F11 inte överleds 

till Flagship TWO AB:s anläggning för rening har bolaget åtagit sig att i samråd 

med tillsynsmyndigheten utföra följande utredning. 

U1. 
Bolaget ska under prövotiden följa upp den installerade kondensatreningens 

prestanda och optimera dess drift, liksom driften av övriga delar av panna F11 som 

kan påverka utsläppet av renat rökgaskondensat. Kondensatreningens funktion ska 

kontrolleras med avseende på de parametrar som anges i tabell 1 i BAT-slutsats 15 i 

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/2326 av den 30 november 2021 

om fastställande av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar samt flöde, 

pH och temperatur.  
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Bolaget ska till tillsynsmyndigheten redovisa ett förslag till provtagningsplan 

(frekvens m.m.) senast tre månader innan panna F11 tas i drift. 

Tillsynsmyndigheten får med anledning av denna redovisning vid behov föreskriva 

villkor om den kontroll som behövs under prövotiden.  

 

Resultatet av utredningen samt förslag till slutliga villkor ska redovisas till mark- 

och miljödomstolen senast två år efter det att panna F11 har tagits i drift.  

 

Utrednings- och redovisningskravet gäller inte om rökgaskondensat från panna F11 

överleds till Flagship TWO AB:s anläggning för rening. 

 

Bolaget har vidare föreslagit att mark- och miljödomstolen skjuter upp avgörandet 

av slutliga villkor för reducering av risker förknippade med hantering av koldioxid i 

vätskefas och val av köldmedium i förvätskningsanläggningen för koldioxid och för 

kylbehov i övrig verksamhet under en prövoperiod enligt följande. 

U2 
Bolaget ska under en prövotid utreda utsläpp till luft av stoft, kväveoxider (NOx) 

och ammoniak från panna F11. Under prövotiden ska bolaget ta fram underlag för 

att kunna föreslå villkor avseende utsläpp till luft av stoft, kväveoxider (NOx) och 

ammoniak. Prövotidsredovisningen ska ges in till mark- och miljödomstolen senast 

två år efter driftsättningen av panna F11. 

U3 
Bolaget ska under en prövotid utreda vilka skyddsåtgärder som kan vidtas för att 

reducera de risker som kan aktualiseras vid hantering av koldioxid i vätskefas och 

kostnaderna för dessa. Utredningen ska också omfatta val av köldmedium i 

förvätskningsanläggningen för koldioxid och för kylbehov i övrig verksamhet. Av 

utredningen ska framgå vilka åtgärder bolaget åtar sig att vidta. 

Prövotidsredovisningen ska ges in till mark- och miljödomstolen senast ett år efter 

det att tillståndsdomen har vunnit laga kraft. 
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U4 
Bolaget ska i samråd med den kommunala räddningstjänsten och 

tillsynsmyndigheten utreda den närmare utformningen av skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått som syftar till att förebygga, hindra utbredningen av och begränsa 

följderna av olyckor inom anläggningen med särskild hänsyn till cisternplacering 

och ledningsdragning för brandfarliga vätskor (tekniska skyddsåtgärder, 

utformning, placering och försörjning av fasta kyl- och släckvattensystem, 

förebyggande underhåll, organisatoriska skyddsåtgärder som utbildning och interna 

rutiner samt alternativa skyddsåtgärder). Utredningen ska även omfatta 

förutsättningar för och behov av åtgärder för att varna människor i omgivningen 

som skulle kunna bli påverkade av olyckor i verksamheten. Utredningen ska ges in 

till tillsynsmyndigheten senast ett år efter det att tillståndsdomen har vunnit laga 

kraft. 

Provisoriska föreskrifter 
Bolaget har föreslagit följande provisoriska föreskrifter. 

Under prövotiden ska till dess annat har bestämts följande provisoriska föreskrifter 

gälla. 

P1 
Rökgaskondensat från panna F11 ska renas så att det före utsläpp i Alnösundet som 

årsmedelvärden innehåller högst 10 mg/l suspenderat material respektive 50 mg/l 

TOC. Kravet på rening och därtill kopplade begränsningsvärden gäller inte om 

rökgaskondensat från panna F11 överleds till Flagship TWO AB:s anläggning för 

rening. 

P2 
Fram till dess annat beslutas får utsläpp till luft från panna F11 inför avledning till 

koldioxidavskiljning eller skorsten som årsmedelvärde inte överstiga följande vid 

6 % O2. 

 

Stoft 5 mg/m3 ntg 

Kväveoxider (NOx) 150 mg/m3 ntg 

Ammoniak 10 mg/m3 ntg 
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Utsläppen ska fastställas efter kontinuerlig mätning. Vid fel på mätutrustningen ska 

bolaget vidta åtgärder så att den kontinuerliga mätningen kan återupptas så snart 

som möjligt. 

 

Bemyndiganden 
Bolaget har föreslagit att Mark- och miljödomstolen med stöd av 22 kap. 25 § tredje 

stycket miljöbalken överlåter till tillsynsmyndigheten att föreskriva närmare villkor 

i följande avseenden. 

a) Skyddsåtgärder mot damning, lukt och nedskräpning enligt villkor 15. 

b) Kontroll av verksamheten.  

c) Tid för inlämnande av kontrollprogram för anläggningsskedet. 

d) Medgivande att förbränna andra avfallstyper än de som anges i bilaga A om 

de har liknande egenskaper som de som anges i bilaga A och  

e) föreskrifter om skyddsåtgärder m.m. med anledning av utredningsvillkor U4. 

 

Bolaget har, som andrahandsyrkande i förhållande till villkor 7 föreslagit ett 

prövotidsförfarande med utredningsvillkor U5, prövotidsvillkor P3 och 

bemyndigande B f. 

 

U5 

Bolaget ska utreda förutsättningarna för att reducera oljehalten (mätt som oljeindex) 

i vatten som avleds från bergrum vid sanering till högst 1 mg/l. Utredningen ska 

redovisas till tillsynsmyndigheten senast ett år efter det att den nya oljeavskiljaren 

har tagits i bruk.  

 

P2 

Till dess tillsynsmyndigheten beslutar annat får oljehalten i det vatten som avleds 

till Alnösundet från saneringen inte överstiga 5 mg/l (mätt som oljeindex). 

 

B f 
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Tillsynsmyndigheten får föreskriva begränsningsvärde (oljeindex) för utsläpp av 

vatten som avleds från bergrum vid sanering samt ändring av 

redovisningstidpunkten. 

_____________ 

 

 

Beskrivning av den sökta verksamheten 
Bolaget har redogjort för ansökan och för de slutliga förslag som lämnats i 

huvudsak enligt följande. 

Allmänt 
El- och fjärrvärmebranschens utsläpp av koldioxid uppgick under 2021 till ca 4 

miljoner ton av totalt 47,9 miljoner ton i Sverige. Bolaget har inlett ett samarbete 

med FS2 för tillverkning av elektrometanol med avskild koldioxid som råvara. För 

bolagets del innebär projektet att en ny biobränslepanna anläggs och att koldioxid 

från denna och från den befintliga panna F5 avskiljs i FS2s anläggning. Den 

koldioxid som inte används i produktionen kommer att förvätskas och transporteras 

bort för slutligt omhändertagande. Den samlade årliga utsläppsminskningen bedöms 

uppgå till omkring 283 000 ton koldioxid. 

 

Utsläpp till luft och vatten kommer att ligga på låga nivåer. När det gäller utsläpp 

till luft åtar sig bolaget att vidare utreda möjligheterna att reducera utsläpp från den 

nya biobränslepannan och vad gäller utsläpp till vatten innebär den ansökta 

verksamheten att bolaget installerar en ny dagvattenrening för de områden som tas i 

anspråk av FS2 och bolagets biobränslelager. Verksamheten kommer också i 

huvudsak att uppfylla Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från nyetablerad 

industri. Verksamheten kommer inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm 

överskrids eller äventyra uppnående av gällande normer. 

Avgränsning av ansökan 
Bolagets verksamhet och FS2s verksamhet kommer att samverka på flera sätt. FS2 

kommer att arrendera mark av Sundsvalls Energi, som kommer att utföra de 

förberedande markarbetena inklusive eventuell bortledning av grundvatten och 
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omledning av vattendrag. Sundsvalls energi kommer också att ta emot huvuddelen 

av dagvattnet från FS2s byggnader och omkringliggande mark vid drift av 

verksamheterna samt eventuellt släckvatten. 

 

Sundsvalls Energi kommer att kontrollera utsläppen till luft från Panna F5 och 

Panna F11 innan rökgaserna leds till FS2s anläggning. Om rökgaserna av någon 

anledning inte skulle kunna ledas över till FS2 kontrolleras utsläppen innan 

rökgaserna släpps ut genom Sundsvalls Energis skorsten. Sundsvalls Energi 

kommer att leverera vissa tjänster, så som tryckluft, totalavsaltat vatten, värme, 

processånga och kyla samt tillgång till elkraft till FS2. När det är möjligt kommer 

överskottsvärme från FS2 att levereras till Sundsvalls Energis fjärrvärmesystem. 

 

Den e-metanol som FS2 producerar kommer att tas om hand av Sundsvalls Energi 

för lagring och transport, varför Sundsvalls Energi kommer att uppföra nya cisterner 

för lagring. Den del av den avskilda koldioxiden som härrör från den fossila delen 

av Panna F5s rökgaser kommer att återföras i gasform till Sundsvalls Energis 

planerade anläggning för förvätskning och lagring av koldioxid. Övrig avskild 

koldioxid kommer att användas i FS2s process. Dessutom kommer FS2 att leverera 

biprodukter från metanolproduktionen som flytande och gasformiga bränslen till 

Korstaverket. 

 

I anslutning till anläggningen finns en hamn (Tunadalshamnen) som är lämplig för 

utskeppning av både e-metanol och förvätskad koldioxid. 

 

Sundsvalls Energi kommer att installera och driva en havskylanläggning för 

avledande av ytvatten från Alnösundet och utsläpp av använt kylvatten till bukten. 

Anläggningen kommer att tillgodose behovet också för FS2. 

 

Särskilt om förutsättningarna för byggnadsdom 

Bolaget har yrkat att mark- och miljödomstolen jämlikt 22 kap 26 § miljöbalken i 

särskild dom avgör frågan om den ansökta verksamhetens tillåtlighet och meddelar 

tillstånd till de byggnads- och anläggningsarbeten (inklusive vattenverksamheter, 
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avlopp, elektricitet, vatten, värme m.m.) som behöver genomföras. Yrkandet 

omfattar inte tillstånd till arbeten som gäller reningsanordningar eller utformning av 

processteknik som kan påverka den slutliga prövningen. 

 

Bolaget har framhållit att de för ytvattenintaget och kylvattenutsläppet nödvändiga 

anläggningarna och överföringsledningarna bör omfattas av ett eventuellt 

byggnadstillstånd samt att föreslagna slutliga villkor 1-8 avsetts att gälla även för 

byggnadstillståndet. 

 

Det finns inte skäl att ifrågasätta verksamhetens tillåtlighet, varför det inte finns 

något skäl att inte meddela byggnadsdom. Bolaget har dock konstaterat att en 

byggnadsdom inte är nödvändig om en dom kan meddelas före utgången av april 

månad 2024, förutsatt att domstolen också beslutar om verkställighetsförordnande. 

Allmänt om tillåtlighetsfrågor 
Bolaget har inte utrett alternativa placeringsmöjligheter eftersom ett flertal 

anläggningsdelar måste rymmas inom det relativt begränsade detaljplaneområdet 

där hänsyn också måste tas till högsta tillåtna höjd för byggnader inom olika delar 

av området. Det finns inga andra tillgängliga ytor för lagring och rangering av 

biobränslen än den planerade.  

 

Närmaste bostäder finns i Korsta by, cirka 130 meter från verksamhetsområdet. För 

området gäller översiktsplan Sundsvall 2021 och detaljplan som antogs 2012. Enligt 

detaljplanen är området mellan Tunadalshamnen och Korstaverket avsatt för 

järnvägsändamål. Järnvägen har dock placerats inom hamnområdet och Sundsvalls 

energi har för avsikt att använda området för ledningsdragning. Bolaget gör 

bedömningen att detta enbart innebär en mindre avvikelse från detaljplanen. I 

Tunadalshamnen gäller en stadsplan som antogs 1964. Det planerade 

kylvattenintaget m.m. är förenligt med denna. 

 

Det finns fem naturreservat, varav tre är Natura 2000-områden, inom 10 km från 

Korstaverket. Det närmaste, Smedsgården, ligger 4,5 km från anläggningen, på 

Alnön. Områdets miljö kommer inte att påverkas på något betydande sätt av de 
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sökta ändringarna. En av de bäckar/diken som behöver ledas om omfattas av 

generellt biotopskydd. 

 

Den befintliga verksamheten har tillåtlighetsprövats och ändras inte på ett sådant 

sätt att det skulle kunna föranleda en annan bedömning. De nytillkomna delarna är 

också tillåtliga. Koldioxidavskiljningen kommer att medföra betydande 

minskningar av koldioxidutsläppen. 

Befintlig verksamhet 
Nu gällande tillstånd för verksamheten gäller dels anläggningar som togs i drift 

under perioden 1977-1984, dels en avfallsförbränningsanläggning (Panna F5), som 

togs i drift i december 2006 och vars effekt ökades genom om- och tillbyggnad av 

anläggningen under 2021. 

 

Anläggning Beskrivning Tillförd 

effekt 

I 

drift Hetvattencentral  

(HC3) 

Två hetvattenpannor (gasol och 

olja) 

ca 178 MW 1978 
Elpanna Elångpanna ca 55 MW 1984 
Kraftvärmeverk (K1) Ångpanna (gasol och olja) ca 183 MW 1981 
Fastbränslepanna (F5) Avfallseldad ångpanna ca 84 MW 2006 

 

Kraftvärmeverket (K1) kommer att avvecklas och ersättas med ny fastbränslepanna 

för förbränning av biobränslen. I övrigt kommer produktionen i befintliga 

anläggningar i huvudsak att vara oförändrad. Gasol används inte längre. 

Planerad verksamhet 

Ändringar i befintlig anläggning 

I den befintliga anläggningen planerar bolaget att intill Panna F5 utöka lagringen av 

avfallsbränsle med möjlighet till sortering av bränslet. Det kommer att ske i en 

mottagningshall som kommer att byggas på en yta där det i dag finns en parkering 

och ett ställverk. Ventilationsluft kommer att omhändertas för att undvika 

luktstörningar och ledas till Panna F5 som förbränningsluft, på samma sätt som i 

dag. Panna F5 kommer också att anpassas för användning av metanol som bränsle 

till oljebrännare så att rökgaserna från pannan kan avledas till FS2s anläggning. 
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Anledningen till att bolaget ansöker om tillstånd till förbränning av en större mängd 

farligt avfall än enligt tidigare tillstånd är att det förekommer fler typer av farligt 

avfall i dag. Bolaget kan också komma att utveckla asktvätten för att möjliggöra en 

ökad återvinning av metaller och salter, men det förutsätter att så kan ske utan att 

utsläppen av föroreningar till vatten ökar. Det skulle minska behovet av deponi för 

aska. 

 

Ett alternativ för placering av den nya pannan, F11, är den pannhusbyggnad som nu 

rymmer panna K1. En eller båda pannorna i hetvattencentralen kan komma att 

anpassas för att även kunna använda metanol samt restgaser och flytande brännbara 

restprodukter från FS2 som bränsle.  

Uppförande och drift av ny biobränslepanna 

Den nya biobränsleeldade långpannan kommer att ha en tillförd effekt om högst 60 

MW. Som bränsle kommer 130 000 – 150 000 ton av exempelvis GROT, flis och 

bark att användas men det kommer också att vara möjligt att elda gasformigt och 

flytande förnybart bränsle i pannan. Den kan komma att förses med en ångturbin 

om ca 8 MW för elproduktion. Om pannan inte placeras i befintligt pannhus 

kommer den att placeras norr om detta. Fasta biobränslen kommer att lagras inom 

en yta om omkring 20 000 m2 i den norra delen av verksamhetsområdet, intill det 

nya lagret för returbränsle. Det finns olika alternativ för pannans utformning och för 

rökgasreningen. 

Lagring av e-metanol 

Den e-metanol FS2 ska producera kommer att bestå av ungefär 62 procent vatten, 

36 % metanol, andra alkoholer samt mindre mängder andra kolväten. Metanolen 

kommer att ledas från FS2 till Sundsvalls Energis anläggning via en rörledning. 

Lagring kommer att ske i två invallade tankar med en volym om 10 000 m3 vardera. 

Det kan också bli aktuellt med en tank för mellanlagring av flytande förnybart 

bränsle med en volym om ca 1000 m3 i anslutning till metanoltankarna. Tankarna 

kommer troligtvis att placeras på berget söder om panna F5. Metanollagret kommer 

att anslutas till Tunadalshamnen med rörledningar så att metanol kan lastas ut till 
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båt. Lastningen kommer att ske i Sundsvall Hamn ABs regi. Rörledningarna till 

hamnen kommer att tömmas när lastning inte pågår. 

Förvätskning och lagring av koldioxid 

Den koldioxid FS2 ska avskilja från den del av rökgaserna som kommer från 

förbränning av fossilt avfall i Panna F5 kommer att förvätskas och lagras i bergrum 

E, inom fastigheterna Korsta 8:1, 8:11 och 8:13 innan den transporteras med fartyg 

till extern mottagare. FS2 kommer också att kunna ta tillbaka koldioxid från lagret 

för att tillverka e-metanol. 

 

Den avskilda koldioxiden kommer att transporteras i rörledning från FS2s 

anläggning till en förvätskningsanläggning inom verksamhetsområdet där 

koldioxiden komprimeras, kyls och torkas i flera steg innan den förvätskas. 

Preliminärt bedöms den lagras vid ett tryck om 13-15 bar (g) och vid en temperatur 

mellan -30 och -26 grader C. Tryck och lagringstemperatur kommer att anpassas till 

val av lagerkonstruktion. 

 

Eftersom bergrum E tidigare använts som gasollager krävs ingen omfattande 

ombyggnation av bergrummet för att det ska vara möjligt att lagra förvätskad 

koldioxid där. Bergrummet måste dock frysas för att undvika utläckage av 

koldioxid och inläckage av grundvatten. Det kommer då inte längre att behövas 

någon avledning av grundvatten från bergrummet. För att upprätthålla 

kyltemperaturen stabilt över tid kommer koldioxid att cirkulera i systemet och kylas 

via värmeväxlare. 

 

Bergrummet har en volym om 60 000 m3 och är oinklätt. Taket är beläget på nivån 

ca -86 meter över havet och botten på nivån -107 meter över havet. Bergrummet är 

idag vattenfyllt och ska tömmas. Det har redan sanerats varför det vatten som avleds 

inte kräver rening.  
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Kylvattenanläggning 

Både Korstaverket och FS2 kommer att förses med kylvatten genom en 

havskylanläggning för intag av havsvatten om högst 12 000 m3 per timme. Vit den 

bottentemperatur om 6 grader C kommer ca 7 000 m3 per timme att avledas och ca 

5 500 m3 kylvatten som har värmts upp att släppas ut i Alnösundet. Intagspunkten 

kommer att ligga på ett djup om 35-38 meter. Ledningen kommer att läggas på 

Alnösundets botten och förses med ett galler vid intagspunkten. Kylvattnet kommer 

att ledas med självtryck till en pumpstation som kommer att placeras vid en ny 

kassun vis strandkanten i anslutning till kajen och därifrån pumpas i en ledning till 

Korstaverket. Intagskonstruktionen kommer att vara i plast (polyeten) med 

korrosivbeständigt galler, som utrustas med krokar för enkel rengöring. I 

pumpstationen finns mätutrustning för att möjliggöra en bedömning om 

försmutsning av gallret. Gallerarea och spaltbredd dimensioneras för ett flöde om 

max 0,5 m3 per sekund. Gallret kommer att vara låglutande och spaltbredden 

avpassas i förhållande till lutningen. Havsvatten tas enbart in från sidan för att 

minimera risk för fiskdöd och förhindra nedfallande sediment. 

 

Länsstyrelsens yrkande om fiskeavgift bestrids, med hänsyn till att djupet och 

gallrets utformning kommer att minimera risken för påverkan på fisket. Om 

domstolen skulle finna att fiskeavgift ska utgå medges i första hand ett 

engångsbelopp om 10 000 kr och i andra hand ett engångsbelopp om 78 000 kr, 

baserat på en kapitalisering av länsstyrelsens yrkande. Bolaget är angeläget om att 

frågan löses genom en engångsavgift.  

Lagring i bergrum 

Bolaget planerar att ta över driften också av bergrummen A-D för att använda A-C 

för värmemagasin genom lagring av fjärrvärmevatten (vid en temperatur om ca 95 

grader C) och bergrum D för att lagra kallt vatten (brandvatten). Som i dag kommer 

grundvatten att behöva avledas från A och E. Avledning av grundvatten från C och 

E kommer att tillkomma. Vattnet kommer, som i dag, att pumpas via oljeavskiljare 

till Korstaverkets dagvattensystem och via ytterligare en oljeavskiljare, placerad i 

hamnområdet, ut i Alnösundet. Innehållet i det bortpumpade vattnet kommer att 
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kontrolleras innan det sammanblandas med dagvattnet. Bergrummen kommer att 

saneras men kan komma att användas som värmeackumulatorer även under 

pågående sanering. Kvarvarande oljerester kommer att förbrännas i panna F5. Det 

vatten som avleds under saneringen kommer att kontrolleras i enlighet med det 

kontrollprogram som kommer att upprättas. 

 

Sanering kommer att ske genom att oljeavskiljare tar upp olja från ytvattnet i 

respektive bergrum. Eftersom olja har trängt in i berget kommer olja också att läcka 

ut i vattnet under lång tid. Man har i dag två oljeavskiljare – en i bergrummen A och 

B samt en vid hamnen, men överväger att installera ytterligare en. Tillverkaren kan 

inte garantera en högre reningsgrad än enligt föreslaget villkor, men bolaget har gott 

hopp om att den verkliga reningsgraden kommer att vara lägre, varför man i andra 

hand föreslagit villkor om utredning, prövotid och bemyndigande. 

Markarbeten m.m. 

Bolaget kommer att anlägga både en ny infartsväg till området, med vågstation och 

en ny räddningsväg för åtkomst till cisternerna. Den nya infartsvägen krävs 

eftersom området där den nuvarande finns kommer att tas i anspråk för 

biobränslelagret. Ytor för FS2s fabrik, för ställverk, cisterner, värmeväxlare och 

vattenreningsbyggnad, förvätskningsstation, utlastning av e-metanol, biobränsleplan 

med transportörer, bränslesilos och tippficka samt pumpstation för 

havskylanläggningen kommer att skapas. 

 

I samband med att bolaget utför de markarbeten som krävs kan det bli aktuellt att 

tillfälligt leda bort inläckande yt- och grundvatten vid schaktning och 

grundläggningsarbeten. Mängden läckvatten kan beräknas uppgå till 200 – 300 m3 

per år. Två bäckar / diken kommer att ledas om och delvis kulverteras och en damm 

fyllas igen. Det södra vattendraget leds om genom att en ny fåra grävs strax norr om 

nuvarande, och ansluts till en ny damm som i sin tur ansluts till det norra 

vattendraget. Om det norra vattendraget behöver ledas om är det fråga om en 

mindre uträtning av en del av detta. Kulvertering kommer att ske där den planerade 

nya infartsvägen passerar vattendragen.  
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Miljöpåverkan och försiktighetsmått 

Utsläpp till luft 

Genom att koldioxiden från rökgaserna från panna F11 och de biogena rökgaserna 

från panna F5 kommer att användas för produktion av e-metanol, koldioxiden från 

förbränning av avfall i panna F5 avskiljs för förvätskning och långtidslagring samt 

det oljeeldade kraftvärmeverket, K1, tas ur drift beräknas de båda projekten bidra 

till en årlig utsläppsminskning av ungefär 283 000 ton koldioxid. 

 

Panna F5 tillståndsprövades 2021. De ändringar som nu planeras motiverar inga 

ändringar av de villkor som redan gäller, annat än genom att även utsläpp av stoft 

och svaveldioxid bör regleras i villkoren för denna panna. Kontroll av innehållet bör 

även fortsättningsvis ske efter rening och innan rökgaserna avleds till FS2s 

anläggning (dom planerat) eller till skorsten, för att kunna kontrollera utsläppen från 

panna F5 separat. 

 

När det gäller den nya anläggningen, panna F11, föreslås villkor som 

överensstämmer med BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar och 

LCP-förordningen. Kontroll av rökgaserna bör ske innan de avleds till FS2 eller 

skorsten.  

 

Några särskilda villkor avseende hetvattenanläggningen, utöver den generella 

regleringen i LCP-förordningen och BAT-slutsatserna för stora 

förbränningsanläggningar är inte nödvändiga. 

 

Utsläppen kommer att öka i förhållande till nollalternativet eftersom den nya 

biobränslepannans utsläpp måste uppskattas utifrån BAT-slutsatser och 

leverantörsgarantier, vilket sannolikt innebär att utsläppen överskattas. Pannan 

kommer, eftersom rökgaserna kommer att användas för koldioxidavskiljning, att 

vara i drift under en större del av året än annars. 
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Utsläppen har historiskt sett varit låga, och även om man ännu inte har definitiva 

siffror från 2023 ser det ut som om utsläppen 2023 legat på samma nivåer som 2021 

och 2022. Bolaget använder kontinuerlig mätning. 

 

Bolaget har godtagit Naturvårdsverkets förslag avseende utredningskrav och 

provisoriska föreskrifter avseende utsläpp till luft av stoft, kväveoxider och 

ammoniak, samt om villkor om utsläpp till luft från Panna F5 även i samband med 

start- och stopperioder. 

Utsläpp till vatten 

Ändringarna avseende panna F5 kommer inte att påverka utsläpp till vatten. Även 

dessa reglerades genom ändringstillståndet 2021. Utsläppspunkten har flyttats på 

grund av byggnationer i hamnen. Utsläppen såvitt gäller merparten av alla relevanta 

ämnen underskrider de provisoriska föreskrifter som beslutades i samband med 

ändringstillståndet. Utsläppen i allmänhet ligger också på samma eller lägre nivå än 

före ombyggnationen av panna F5. Undantaget är tallium och kadmium, där 

utsläppen ökat något. Bolaget har påbörjat en utredning för att ta reda på varför. De 

totala utsläppen är dock små. 

 

Bolaget anser därför att prövotiden kan avslutas med villkor enligt förslag ovan. 

Turbiditetsmätning har använts av bolaget under lång tid och turbiditetsmätaren är 

kalibrerad (genom jämförelser) mot den mätstandard som anges i BAT-slutsatserna. 

Det ger dessutom möjlighet att kontinuerligt följa upp utsläppen, vilket inte är 

möjligt med den standard som anges i BAT-slutsatserna. 

 

Även panna F11 kommer att ge upphov till utsläpp till vatten i form av renat 

rökgaskoncentrat. Om samrening med FS2 kan ske bör utsläppen regleras i FS2s 

tillstånd. Om inte bör utsläppen regleras i Korstaverkets tillstånd, och i så fall 

genom prövotidsreglering i enlighet med ovan redovisade förslag till villkor 

eftersom en reningsanläggning ofta har bättre prestanda än tillverkaren garanterar. 
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Det förslag till villkor som presenterats såvitt avser avgränsning till FS2 innebär att 

ansvaret för utredning och rening kommer att åvila bolaget för det fall FS2s 

verksamhet inte kommer till stånd eller upphör.  

 

Länsstyrelsens yrkande om väsentligt lägre begränsningsvärden innebär att bolaget 

straffas för sin välfungerande reningsanläggning och historiskt sett mycket låga 

utsläppsnivåer. Anledningen till att bolaget valt att lägga förslagen till 

begränsningsvärde högre än historiskt uppmätta värden är att halterna är så låga att 

anlitade laboratorier ibland inte kan ange tillräckligt exakta mätvärden, utan i stället 

konstaterar att uppmätt halt understiger ett visst värde. Om begränsningsvärden 

sätts i enlighet med länsstyrelsens förslag riskerar bolaget åtalsanmälan enbart på 

grund av att laboratoriet inte kan mäta tillräckligt låga nivåer i proverna. 

Kylvattenintag och utsläpp av uppvärmt vatten 

Utläggning av rörledningen kan orsaka en tillfällig grumling, men med hänsyn till 

djupet och kortvarigheten bedöms inga andra grumlingsbegränsande åtgärder än en 

försiktig nedläggning av ledningen vara nödvändiga. 

 

Vid anläggande av kassunen sker vissa arbete, i form av schaktning och sprängning, 

i vatten. Arbetsområdet kommer att vara begränsat i storlek och kommer att kunna 

avskärmas för att undvika partikelspridning. 

 

Kylvattnet kommer inte att komma i kontakt med föroreningar varför inget 

utsläppsvillkor föreslås. Temperaturen på utgående kylvatten bedöms uppgå till ca 

33 grader C. Utsläppet kommer att innebära en minimal påverkan på 

vattentemperaturen. 

Dagvatten m.m. 

Det finns i dag två dagvattenutsläpp från området, det norra och det södra. Eftersom 

andelen hårdgjorda ytor kommer att öka kommer även mängden dagvatten att öka 

kraftigt. Systemet kommer att anpassas i enlighet med villkorsförslagen. 
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Varken utsläpp av dagvatten, kylvatten utsläpp till vatten från verksamheten 

kommer att påverka recipienternas (Draget och Alnösundet) förutsättningar att nå 

rådande miljökvalitetsnormer. 

Påverkan på grundvatten 

I anläggningsskedet kommer bolaget att pumpa bort grundvatten så att vattentrycket 

sänks till minst 0,5 meter under schaktbotten innan schaktning påbörjas. I östra 

delen kommer schaktning att ske under nuvarande grundvattennivå. Influens-

området för bortledning av grundvatten har uppskattats till 140-160 meter från 

verksamhetsområdet, men kan i realiteten visa sig mindre. Det är främst byggnader 

inom Korstaverkets område som skulle kunna drabbas av sättningar till följd av 

grundvattensänkningar. Påverkan kommer att följas upp enligt ett kontrollprogram. 

Möjligen skulle en huvudvattenledning, tillhörig Sundsvalls Vatten, kunna 

påverkas, men bolaget kommer att ha kontakt med detta bolag. 

 

Bergrummen ligger under grundvattennivån men den ansökta verksamheten 

kommer inte att medföra avledning av grundvatten. Vattenbortledning har pågått 

sedan 1970-talet och eventuella sättningar bör redan ha uppstått. Man kommer dock 

att upprätta ett kontrollprogram för övervakning och kontroller av grundvatten-

nivåer så att åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede om grundvattennivån skulle avvika 

markant från det förväntade samt avväga sättningskänsliga ledningar för att 

kontrollera och följa upp eventuella pågående sättningar intill dessa. 

 

Vad gäller de rättighetshavare Sundsvalls kommun anmält som skulle kunna 

påverkas av vattenverksamheten bedömer bolaget att Sundsvalls Vattens arrende för 

upplagsyta på Korsta 7:56 och 8:1 inte kan antas påverkas, men att man har en 

pågående dialog. Inte heller EONs från Bjurforsens Kraft övertagna kraftledning 

borde påverkas, då det är en luftledning. Man har dock en dialog med bolaget. Det 

finns också ett nyttjanderättsavtal avseende åkermark, där markväxtligheten 

möjligen skulle kunna påverkas. Nyttjanderättshavare är Nils Uno Granqvist. 

 

Markvatten påverkas i mycket begränsad utsträckning av en grundvattensänkning. 
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Buller 

Korstaverkets bidrag till bullernivåerna i närområdet är relativt blygsamt. Andra 

bullerkällor i närområdet är Tunadals hamn, Tunadals sågverk och det allmänna 

trafiknätet. Beräknade ljudnivåer för nollalternativet och det ansökta alternativet 

överskrider inte de riktvärden för ekvivalent ljudnivå som anges i Naturvårdsverkets 

riktlinjer om industri och annat verksamhetsbuller. Även riktvärdet för momentant 

buller innehålls i huvudsak, dock med undantag för de situationer då avfallsbränsle 

måste lastas ut från fartyg nattetid och transporteras med lastbil till Korstaverket, 

vilket kommer att ske två nätter per månad. Riktvärdet för momentant buller 

kommer då att överskridas vid Korstabergsvägen 23. På Korstabergsvägen 23 finns 

ett garage. Bostadsfastigheten på Korstabergsvägen 25 har lösts in. 

 

I anläggningsskedet kommer arbeten att utföras så att Naturvårdsverkets allmänna 

råd (NFS 2014:15) om buller från byggarbetsplatser kan innehållas. 

 

Bolaget har lämnat förslag till villkor för buller. 

Lukt 

Avfallshanteringen vid panna F5 sker relativt slutet och förbränningsluften sugs in 

genom bunkerhallen. Lukt från avfallet läcker därmed inte ut utan destrueras i 

förbränningen. Det har inte förekommit några klagomål på luktstörningar under de 

senaste fem åren. 

 

I den planerade mottagningsanläggningen för avfallsbränsle kommer bränslet att 

ligga balat. Ventilationsluften från den nya hallen kommer att omhändertas och 

ledas till panna F5 för förbränning. Bolaget har lämnat förslag till villkor för det fall 

att luktstörningar skulle uppstå. 

Kemikalier m.m. 

I befintlig verksamhet används främst natriumhydroxid, bränd kalk, ammoniak och 

eldningsolja. Kemikalier förvaras i tankar, cisterner eller så kallade cipax-behållare 

som är direkt anslutna till respektive doseringspunkt. I det ansökta alternativet 
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tillkommer de kemikalier som behövs för den nya biobränslepannan F11, sannolikt 

ammoniak och additiv, som t ex bikarbonat, i rökgasreningen. Kemikalie-

användningen förtecknas i kemikaliedatasystemet iChemistry och uppdateras av 

verksamhetens kemikalieansvarige. Samarbetet med FS2 innebär att även metanol 

(högst 20 000 m3) och flytande förnybart bränsle (ca 1 000 m3) kommer att lagras 

inom Korstaverket. 

 

Flytande kemiska produkter kommer även fortsättningsvis att förvaras på samma 

sätt som i dag. Metanol kommer att lagras i invallade cisterner med påkörnings-

skyddade ledningar. Övriga kemikalier kommer, som i dag, att förvaras på invallad 

yta eller i dubbelmantlade kärl. 

Avfall 

Huvuddelen av verksamhetens restprodukter utgörs av bottenaska och flygaska från 

panna F5. I övrigt uppkommer mindre mängder farligt avfall i form av till exempel 

oljerester och använda absorbenter samt icke farligt avfall som hushålls- och 

kontorsavfall. 

 

Flygaskan avskiljs vid rökgasreningen och blandas med slam från slamförtjockaren 

i vattenreningen innan den behandlas och avvattnas i en asktvätt, så att den 

stabiliseras. Efter tvätt klassificeras den som icke farligt avfall och deponeras vid 

Blåbergets avfallsanläggning. Vid driftstörning eller revisionsstopp kan askan inte 

tvättas och räknas då som farligt avfall, som deponeras vid en anläggning med 

erforderliga tillstånd. Flygaskan hanteras i slutna system för att undvika damning. 

Naturmiljö 

Biobränslelagret och FS2s anläggning kommer att uppföras på tidigare oexploaterad 

mark. Där finns två skogsområden med påtagliga naturvärden, en så kallad åker-

holme och två diken/bäckar. I den norra av dessa, i en damm i änden av denna och i 

det skogsområde som ansluter till denna förekommer grodor. 
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Omledning och kulvertering av den södra av de båda bäckarna aktualiserar det 

generella biotopskyddet enligt 5 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd 

enligt miljöbalken m.m. Bolaget har ansökt om dispens för biotopskyddet. Eftersom 

diket/bäcken har ett obetydligt naturvärde och är uttorkad under delar av året saknas 

skäl för kompensationsåtgärder. 

 

Den norra diket/bäcken ligger inte i jordbruksmark och omfattas inte av generellt 

biotopskydd. 

 

Bolaget avser också att avverka ett skogsområde som av länsstyrelsen klassificeras 

som åkerholme. Bolaget har i första hand gjort gällande att området inte utgör en 

åkerholme, utan snarare igenväxningsmark / yngre blandskog som är mycket allmän 

i det omgivande landskapet. Området har ett visst naturvärde men har inte den 

funktion i landskapet som biotopen åkerholme egentligen avses skydda. För det fall 

att domstolen anser att dispens krävs har bolaget framställt ett yrkande om sådan 

dispens. Skäl för kompensationsåtgärder saknas. 

 

Bolaget har konstaterat att det finns groddjur i den nuvarande dammen, del av det 

norra diket/bäcken och i den del av skogen som ligger närmast dammen. Man har, 

vid inventering, hittat sammanlagt 15 romklumpar i dammen, varav två sannolikt 

från åkergroda. Den vanliga grodans bevarandestatus bedöms inte påverkas av 

planerade åtgärder, varför dispens inte krävs. Vad gäller åkergroda innebär 

ianspråktagandet av nuvarande damm att grodans fortplantningsområde skadas, 

varför dispens skulle behövas. De omfattande skyddsåtgärder som planerats innebär 

dock att någon påverkan inte kommer att uppstå, varför dispens inte krävs. För det 

fall domstolen skulle anse att artskyddsdispens krävs är föreslagna skyddsåtgärder, 

tillsammans med åtgärdernas vikt för verksamheten, tillräckliga skäl för dispens. 

Planerade skyddsåtgärder redovisas dels under villkorsförslag, dels nedan. 

Åtgärderna bedöms leda till en bättre situation för grodorna än den nuvarande. 

Även vanlig groda kommer att samlas in och flyttas till det nya området. 
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Ytterligare skäl för beviljande av dispens är att annan lämplig lösning saknas, 

dispensen inte kommer att påverka upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus 

för arternas bestånd i deras naturliga utbredningsområde. Dispens bör också beviljas 

eftersom den planerade verksamheten i form av koldioxidavskiljning utgör ett annat 

tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse 

 

Övriga skyddsvärda biotoper – allé med lönnar, odlingsröse och stenmur – ligger 

utanför verksamhetsområdet och kommer inte att påverkas av ansökta åtgärder. 

Risk och säkerhet 
Det som tillkommer i det ansökta alternativet är hantering av metanol, koldioxid 

och flytande förnybart bränsle. Hanteringen av koldioxid och metanol utgör en ökad 

risk för miljö och människors hälsa. Risken är dock måttligt negativ och 

försiktighetsåtgärder framgår av villkorsförslagen. Eftersom metanol är giftigt, 

lättflyktigt och brinner med osynlig långa krävs omfattande säkerhetsåtgärder. 

Koldioxid är tungt och kan vid läckage samlas i låga områden. Inandning av 

koldioxid kan snabbt leda till medvetslöshet och död. De skyddsåtgärder som vidtas 

handlar därför om att förhindra och upptäcka läckage och brand. 

 

Metanolcisterner och cisternen för flytande förnybart bränsle jämte invallningarna 

kommer att förses med fasta kyl- och släcksystem med lokal tillgång till vatten och 

skumvätska och anpassas efter den aktuella produktens egenskaper. Skumvätskan 

ska vara alkoholbeständig och klassas enligt EN 1568:4 där den bör ha 

klassificeringen 1A, men även 1B kan accepteras. Klassificeringen ska gälla för 

sötvatten, saltvatten och bräckt vatten. Den ska vara fluorfri. Släcksystemens 

kapacitet samt vatten- och skumtillgång kommer att dimensioneras efter standard 

SS_EN 13565-2 eller lägst NFPA 11. Kylsystemet dimensioneras i enlighet med 

MSBs skrift Brand i oljedepå, med ett flöde på 2 l/min/m3 eller SIS-CEN/TS 14186. 

Cisternerna kommer att förses med lämplig branddetektering. Fasta eller manuella 

IR-kameror kommer att finnas inom verksamhetsområdet så att bränder i metanol 

ska kunna upptäckas. 
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Cisternerna kommer att placeras på sådant avstånd från varandra att det uppfyller de 

riktvärden som framgår av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) 

men i samband med detaljprojekteringen också genomföra strålningsberäkningar. 

 

Övriga planerade skyddsåtgärder är påkörningsskydd, automatiska nödstoppssystem 

för lastningsutrustning på kaj, automatiska stängningsventiler, läckagedetektering 

och larm vid förhöjda koldioxidkoncentrationer, varningssystem, både för egen 

personal och omkringliggande verksamheter, rutiner för intern beredskap, 

regelbunden utbildning av personal inom intern beredskap samt att koldioxid-

anläggningen inkluderas i säkerhetsrapporten. Cisternerna kommer att ha ett fast 

yttre tag med inre flytande tak samt inertering med kvävgas, som produceras på 

plats. De kommer att vara förankrade, målade med värmereflekterande färg och 

förses med åskskydd. Man kommer att använda ATEX-klassad utrustning inom 

områden med risk för uppkomst av explosiv atmosfär, installera ESD-system, 

nivåmätning, överfyllnadsskydd, ha övervakningar från bolagets kontrollrum i 

kraftvärmeverksbyggnaden samt ha ronderingar. Insatsförmåga kommer att planeras 

i samråd med räddningstjänsten, i enlighet med lämnade villkorsförslag. 

 

Oavsett vilket köldmedium som används i kylsystem och för nedfrysning av 

bergrum E kommer det att användas i en sluten krets. 

Transporter 
Antalet inkommande transporter kommer att öka från omkring 53 per dag till 

omkring 68 per dag. Det planerade lagret för avfallsbränsle gör det möjligt att lagra 

avfallsbränsle och därigenom ta in mer med fartyg till Tunadalshamnen istället för 

med lastbil. När Sundsvalls Logistikpark tas i drift kan bränsle även tas emot via 

järnväg. E-metanol och flytande koldioxid kommer att lagras vid Korstaverket och 

ledas i rörledningar till Tunadalshamnen där det lastas ut.  

 

I anläggningsskedet kommer transporter av byggmaterial och anläggningsdelar att 

förekomma. Merparten av de massor som uppkommer vid markarbeten bedöms 

kunna återanvändas inom området. 
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2 kap miljöbalken 

Kunskapskravet 
Bolaget har lång erfarenhet av den typ av verksamhet som ansökan avser. 

Driftpersonalen utbildas fortlöpande i miljö- och teknikfrågor. Det finns skriftliga 

rutiner och instruktioner. Bolaget deltar aktivt i olika branschföreningar. Inom 

koncernen har storskalig lagring av så kallade Sevesoämnen skett under lång tid. 

All bolagets verksamhet är certifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 

och kvalitetsstandarden ISO 9001. 

Försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga teknik 
Bolaget använder bästa möjliga teknik i alla avseenden. 

 

Bolaget är en upphandlande enhet enligt lagen om offentlig upphandling. Bolaget 

kan därför inte i förväg låsa sig vid de tekniska lösningar som anges i 

verksamhetsbeskrivningarna. Bolaget kommer dock att använda den i förhållande 

till de miljömässiga omständigheterna bästa tekniken. 

Produktvalsprincipen 
Bolaget arbetar, och kommer att arbeta, kontinuerligt med att byta ut kemiska 

produkter mot sådana som är mindre hälso- och miljöpåverkande i takt med att 

sådana görs tillgängliga på marknaden. Bolaget har en ständigt aktuell förteckning 

över de kemiska ämnen som används. 

Hushållnings- och kretsloppsprincipen 
I en kraftvärmeanläggning produceras elektricitet med hjälp av ånga. Spillvärmen 

från elproduktionen används för värmeleveranser till fjärrvärmenätet. 

 

Eftersom det havsvatten som används för kylning kan återföras till recipienten efter 

användning bidrar inte verksamheten till ett ökat uttag av grundvatten. 

 

Den planerade förändringen av asktvätten kommer att möjliggöra en ökning av 

återvinning av metaller och salter. Bolaget kommer också att arbeta för att finna 

lämpliga användningsområden för den aska som uppstår. Den slagg som 

uppkommer i verksamheten används som täckningsmaterial för deponier vid 
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Blåbergets avfallsanläggning, som kommer att ha behov av produkten i 15-20 års 

tid. 

Lokaliseringsprincipen 
Med hänsyn till miljö, logistik, bränslehantering och olycksrisker är nuvarande 

placering det bästa läget för en avfallsförbränningsanläggning. Det har prövats i 

tidigare mål och det finns ingen anledning att nu göra en annan bedömning. Det 

finns inte heller några förutsättningar att placera anläggningarna på annat sätt inom 

området. 

Skälighetsregeln 
Bolagets överväganden och förslag i fråga om skyddsåtgärder och andra 

försiktighetsmått samt villkorsförslag m.m. har skett mot bakgrund av 

skälighetsregeln i 2 kap 7 § miljöbalken. 

5 kap miljöbalken 
Varken den befintliga eller planerade verksamheten bedöms leda till en sådan ökad 

förorening som skulle leda till en otillåten försämring av vattenmiljön eller 

äventyrar förutsättningarna för att ytvattenförekomsterna Alnösundet eller Draget 

att nå den status de ska ha enligt gällande miljökvalitetsnormer. 

7 kap miljöbalken 
Omledningen av den södra bäcken / diket kommer inte att påverka dess funktion. 

Eftersom biotopskyddet är generellt ansöker bolaget om dispens. Det föreligger 

särskilda skäl för dispens eftersom den ansökta verksamheten utgör ett led i 

klimatomställningen. Det finns inga andra mindre ingripande alternativ om 

verksamheten ska kunna bedrivas.  

 

Vad gäller det norra diket/bäcken, dammen och skogen konstateras följande. 

Bevarandestatusen för vanlig groda påverkas inte av de planerade åtgärderna. För 

åkergroda krävs försiktighetsåtgärder. De försiktighetsåtgärder som kommer att 

vidtas är att groddjur samlas in inför avverkning av skogspartiet, sedan den nya 

dammen anlagts. Den nya dammen kommer att ha ett bättre läge än nuvarande, 

eftersom den skog som finns i anslutning till den nya dammen är avsatt för 

naturskydd i detaljplanen. Groddjuren kommer att kunna nå skogen genom en 
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trumma under vägen. Försiktighetsåtgärderna innefattar också att den nya dammen 

anläggs först, att groddjur samlas in och att skogen avverkas under hösten, för att 

undvika skada för groddjur och fåglar. Försiktighetsåtgärderna är så omfattande att 

inte heller åkergrodans bevarandestatus i området kan förväntas påverkas negativt. 

16 kap miljöbalken 
Det finns inte skäl att tidsbegränsa tillståndet. Bolaget har inte tidigare misskött sig. 

Kontroll 
Bolaget kommer att kontrollera verksamheten genom egenkontroll och 

kontrollprogram. Bolaget kommer att ge in förslag till reviderat kontrollprogram till 

tillsynsmyndigheten i god tid innan ändringarna tas i drift. 

Särskilt om vattenverksamheten 

Rådighet 
Arbeten i vatten för att anlägga kassunen och ledningen för avledning av ytvatten 

sker inom Korsta 8:13, som ägs av Sundsvalls kommun. Avledning kan komma att 

ske även inom Fröst 1:20. Även denna ägs av Sundsvalls kommun. Bortledande av 

inläckande grundvatten och tömning av de vattenfyllda bergrummen kommer att 

ske från Korsta 7:56, Korsta 8:1, Korsta 8:2, Korsta 8:4, Korsta 8:5, Korsta 8:10, 

Korta 8:11 och Korsta 8:13. I samband med att markarbetena utförs kommer 

vattenverksamhet genom tillfällig grundvattenbortledning och omledning och 

kulvertering av de två bäckarna / dikena att ske inom fastigheterna Korsta 7:56, 

Korsta 8:10, Korsta 8:12 och Korsta 8:1. Bolaget äger Korta 8:10, Korsta 8:2 och 

Korsta 8:4. Övriga fastighetsägare har lämnat rådighetsmedgivande. 

 

Sakägare i målet är Sundsvalls kommun, Korsta Oljelager AB och Sundsvall Elnät 

AB. 

Ersättning till sakägare 
Bolaget bedömer inte att verksamheten kommer att medföra någon påverkan som 

kan ge rätt till skade- eller intrångsersättning. Om verksamheten ändå skulle 

medföra skada bör detta hanteras enligt reglerna om oförutsedd skada. Tiden för 
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framställande av anspråk på ersättning för oförutsedd skada bör bestämmas till fem 

år. 

Prövningsavgift 
Kostnaden för den ansökta vattenverksamheten kan beräknas uppgå till ca 30 

miljoner kronor. Tilläggsavgift ska utgå för bortledning av yt- och grundvatten. 

Prövningsavgiften bör fastställas till högsta avgift, 140 000 kr. 

Samråd 
Samrådsförfarande har skett. 

Tidplan 
Beslut om genomförande kommer att fattas när det finns ett verkställbart tillstånd. 

När ett genomförandebeslut fattats kommer byggnadsarbetena att påbörjas snarast 

möjligt. Byggtiden förväntas uppgå till två år. De investeringar som krävs är mycket 

omfattande. Om tidsplanen förskjuts kan medföra att investeringarna inte kan 

genomföras. Bolaget har därför yrkat byggnadsdom under förutsättning att dom inte 

kan meddelas före utgången av april månad 2024. För det fall att dom meddelas 

före utgången av april månad 2024 bör domstolen meddela beslut om 

verkställighetsförordnande. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 

Havs- och vattenmyndigheten har avstått från att yttra sig.  

 

Transportstyrelsen och Sjöfartsverket har yttrat sig ur sjöfartssynpunkt. Deras 

förslag till ändringar har huvudsakligen godtagits av Sundsvalls Energi och framgår 

av slutliga förslag till villkor. Transportstyrelsen har också föreslagit ytterligare 

utredning avseende utvärdering av risker i samråd med Sundsvalls Hamn samt att 

villkor 3 förenas med föreskrifter om samråd även med Sundsvalls hamn. 

 

Medelpads räddningstjänstförbund har yttrat sig angående säkerheten vid lagring 

och eventuell brand. Sundsvalls Energi har tagit hänsyn till synpunkterna i slutliga 
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förslag till villkor. Räddningstjänstförbundet har därefter inte haft ytterligare 

synpunkter. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har yttrat sig och haft synpunkter 

på de ursprungliga villkorsförslagen såvitt avser bolagets skyddsåtgärder inför 

brand, utsläpp, sättningar och sprängningsarbeten. Sundsvalls Energi har delvis 

godtagit MSBs förslag och inarbetat dessa i de slutliga förslagen till villkor. 

Bolagets slutliga förslag till utredningsvillkor U3 har godtagits av myndigheten. 

 

Länsstyrelsen har yttrat sig och framfört synpunkter som i huvudsak godtagits av 

bolaget. De frågor som kvarstår avser biotop- och artskyddsdispens, 

kompensationsåtgärder, utsläppsvärden och fiskeavgift. Länsstyrelsen har yrkat 

ersättning för sina rättegångskostnader med 32 000 kr, vilket medgivits av bolaget. 

 

Länsstyrelsen har avseende biotopskyddsdispens framhållit att såväl åkerholmen 

som den södra bäcken/diket omfattas av generellt biotopskydd varför dispens krävs. 

Bolaget bör då åläggas att vidta kompensationsåtgärder. Dessa bör utformas som en 

skyldighet för bolaget att i samråd med länsstyrelsen antingen återskapa aktuella 

biotoper i närområdet eller bekosta motsvarande åtgärder på annan plats. 

 

Länsstyrelsen har, när det gäller artskyddsdispensen, framhållit att bolagets 

planerade åtgärder innebär att grodornas nuvarande livsmiljö försvinner, varför 

dispens krävs. De föreslagna åtgärderna innebär att grodorna flyttas till en ny 

livsmiljö. Det är därför fråga om kompensationsåtgärder och inte skyddsåtgärder. 

Det är svårt att utifrån föreliggande utredning bedöma om föreslagna 

kompensationsåtgärder kommer att ge avsedd effekt, varför såväl flytt av grodor 

som anläggande av ny damm bör planeras tillsammans med länsstyrelsen. Bolagets 

andrahandsyrkande kan därför godtas. 

 

Vad slutligen avser begränsningsvärden för utsläpp till vatten kan länsstyrelsen 

konstatera att de historiskt uppmätta värden som presenterats med god marginal 

ligger under de nu föreslagna värdena. Det är oklart varför bolaget vill höja värdena 
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på det sätt som föreslagits. Länsstyrelsen har därför yrkat att domstolen ska 

förordna om följande begränsningsvärden (föreslaget villkor 16) 

 

Parameter Halt 

Total suspenderat material (TSS) 10 mg/l 

Arsenik  7 µg/l 

Kadmium  10 µg/l 

Krom  9 µg/l 

Koppar  7 µg/l 

Kvicksilver  0,5 µg/l 

Bly  5 µg/l 

Zink  55 µg/l 

Nickel  7 µg/l 

Tallium  16 µg/l 

Dioxiner och furaner  0,05 ng/l 

 

Förslaget är baserat på högsta historiska värden med en marginal på 30 procent, 

utom så vitt avser kadmium, där det historiska värdet under en kortare period nådde 

mycket höga nivåer och därför inte bör tas med i beräkningen. För kadmium bör 

domstolen förordna om prövotid och prövotidsvillkoret bör bestämmas till 10 µg/l. 

 

Även föreslaget värde för olja vid sanering är för högt. Länsstyrelsen har yrkat att 

värdet ska bestämmas till1 mg/l men godtagit bolagets andrahandsyrkande. 

 

Miljökontoret vid Sundsvalls kommun har instämt i vad länsstyrelsen anfört 

angående skydd för grodor och utsläpp av olja och godtagit bolagets 

andrahandsyrkande. 

 

Naturvårdsverket har yttrat sig angående utsläpp till luft. Bolaget har godtagit 

Naturvårdsverkets synpunkter. 
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Korsta Oljelager AB och Sundsvalls Elnät AB har meddelat att det på deras 

fastigheter inte finns några rättighetshavare som kan beröras av ansökan. 

 

Sundsvalls kommun har i samband med huvudförhandling meddelat att det finns 

rättighetshavare på deras fastigheter. Dessa har beretts tillfälle att yttra sig. 

 

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har hållit huvudförhandling och syn i målet den 20 och 

21 februari 2024. 

Anspråk från enskilda 
Det har inte kommit in några anspråk på ersättning från fastighetsägare eller 

rättighetshavare som kan beröras. Sundsvalls energi har inte erbjudit någon 

ersättning till fastighetsägare eller rättighetshavare inom det område som kan 

beröras. Eventuella skador får hanteras i den ordning som gäller för oförutsedda 

skador, där berörda personer har möjlighet att väcka talan om ersättning inom fem 

år från arbetstidens utgång.  

Miljökonsekvensbeskrivning  
Mark- och miljödomstolen bedömer sammantaget att miljöeffekterna har beskrivits 

tillräckligt väl i den upprättade och inlämnade miljökonsekvensbeskrivningen 

(inklusive de kompletteringar av denna som gjorts under målets handläggning) och 

att den därmed uppfyller kraven på en sådan beskrivning i enlighet med 6 kap. 

miljöbalken. Därmed kan den specifika miljöbedömningen slutföras och 

miljökonsekvensbeskrivningen godkännas. 

Tillåtlighet 

De allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap. miljöbalken 

Försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga teknik och produktvalsprincipen 

Bolaget har i målet visat att de nyttjar bästa möjliga teknik och har tagit på sig i 

ansökan att alltid utgå från det i investeringar och inköp. Bolaget har förklarat att de 

arbetar, och kommer att arbeta, systematiskt med att byta ut kemiska produkter mot 
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sådana som är mindre hälso- och miljöpåverkande, i takt med att sådana görs 

tillgängliga på marknaden.  

Hushållnings- och kretsloppsprincipen 

Genom att nya avfallsslag förbränns vid anläggningen bidrar verksamheten även till 

ett omhändertagande och resursutnyttjande av avfall som inte kan återvinnas på 

något annat vis än genom att förbrännas för produktion av el och spillvärme. Den 

planerade förändringen av asktvätten leder till att återvinning av metaller och salter 

från rökgaskondensatet ska kunna öka. Bolaget har också uppgivit att man arbetar 

med att hitta fler användningsområden för askan.  

Lokaliseringsprincipen 

Den ansökta verksamheten kommer att bedrivas på ett för ändamålet detaljplanelagt 

område och det finns inga konflikter med riksintressen. Närmaste bostäder är på en 

sådant avstånd att de inte påverkas på ett oacceptabelt sätt av den sökta 

verksamheten. Naturmiljön påverkas i närområdet men domstolen bedömer att detta 

hanteras genom de villkor som föreskrivs (se avsnittet om biotop- och 

artskyddsdispenser). 

 

De förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken är 

enligt mark- och miljödomstolens uppfattning uppfyllda.  

Miljökvalitetsnormer 
Mark- och miljödomstolen bedömer att möjligheten att uppnå miljökvalitets-

normerna för vatten inte äventyras med ansökt verksamhet. Miljökvalitetsnormerna 

för omgivningsluft bedöms kunna innehållas med god marginal vid ansökt 

produktion. 

Biotop- och artskyddsdispenser 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att det skogbevuxna området på den öppna 

marken utgör en åkerholme. Såväl den som den södra bäcken / diket omfattas av det 

generella biotopskyddet. Med hänsyn till verksamhetens behov av området och då 

biotopskyddets syften fortfarande kommer att kunna tillgodoses med hänsyn till 
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förekomsten av samma typ av biotoper i närheten finns skäl att meddela dispens 

från det generella biotopskyddet avseende båda de skyddade områdena. Områdenas 

naturvärden är sådana att det inte finns skäl att meddela beslut om 

kompensationsåtgärder. 

 

Det område där groddjuren idag lever kommer att förändras på ett sådant sätt att det 

inte längre kommer att kunna utgöra livsmiljö för dem. Även om området inte heller 

i dag är optimalt för groddjuren innebär det att det krävs artskyddsdispens. De 

åtgärder som vidtas leder inte till att groddjuren kan fortsätta existera på samma 

plats, utan på en annan plats, i anslutning till den ursprungliga. De åtgärder bolaget 

föreslagit och domstolen beslutar om är därför att anse som kompensationsåtgärder 

och inte skyddsåtgärder. Domstolen bedömer att de kompensationsåtgärder som 

föreskrivs är tillräckliga. 

Sammanfattning av tillåtligheten 
Mark- och miljödomstolen bedömer sammanfattningsvis att den ansökta 

verksamheten i enlighet med bolagets yrkande på grund av de allmänna 

hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken; bestämmelserna för hushållning med mark- 

och vatten i 3–4 kap.; miljökvalitetsnormer i 5 kap.; skydd av områden i 7 kap.; 

artskydd i 8 kap. samt avfallsverksamhet i 15 kap kan tillåtas. 

IED-verksamhet/BAT  
Bolagets anläggning utgör en s.k. industriutsläppsverksamhet enligt 

industriutsläppsförordningen (2013:250). Mark- och miljödomstolen har i sin 

bedömning av vilka villkor som ska föreskrivas använt BAT-slutsatser för 

avfallsförbränning (2019) och stora förbränningsanläggningar som meddelades den 

17 augusti 2017 (sidoverksamhet) som del av underlaget. Ansökans bifogade 

statusrapport har även den legat till grund för domstolens bedömning av om 

ansökan kan ha ansetts vara komplett. 

Villkor 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att ingen av remissmyndigheterna 

ifrågasätter verksamhetens tillåtlighet. Under målets handläggning har bolaget 

justerat sina villkorsförslag för att tillmötesgå de synpunkter som framställts. Det 
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råder därför enighet kring merparten av de föreslagna villkoren. Även mark- och 

miljödomstolen bedömer att de föreslagna villkoren i dessa delar är tillräckliga.  

 

Mark- och miljödomstolen anser att det behövs villkor gällande de stora mark- och 

byggarbetena som ska genomföras samt ett bemyndigande för tillsynsmyndigheten 

att begära immisionsmätningar av ljud vid bostäder.  

 

Det råder oenighet gällande villkor om utsläpp till vatten, vem som ska vara 

mottagare av utredningar för risk- och säkerhetsfrågor samt om villkor gällande 

kontroll. I dessa delar gör domstolen följande bedömning.  

 

Anläggningsfasen 
När stora markarbeten med sprängning, masshantering mm samt byggnationer sker 

finns risk för nedskräpning, damning, risker med hantering av petroleumprodukter 

och kemikalier därför föreskriver mark- och miljödomstolen villkor för dessa risker 

i anläggningsskedet.  

Buller 
Mark- och miljödomstolen anser att det ska vara möjligt för tillsynsmyndigheten att 

begära immisionsmätningar vid fastigheter som komplement till beräkningar för att 

kunna utreda bullerstörningar.  

Utsläpp till vatten 
Det råder oenighet gällande villkor för utsläpp av olja från vatten som avleds från 

bergrum vid sanering och utsläpp av metaller efter rening av rökgaskondensat från 

panna F5. 

Utsläpp av olja från bergrum vid sanering 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att tillståndsprövningen ska vara individuell 

och att principen om bästa möjliga teknik ska tillämpas. Bolaget har i målet åtagit 

sig att installera en ny oljeavskiljare för hantering av vatten från saneringen av 

bergrummen. Den tilltänkta leverantören av oljeavskiljare har garanterat att 

oljeavskiljaren klarar 5 mg/l olja men uttalar sig inte om vad reningskapaciteten är 
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vid de förhållanden som råder på platsen. Mark- och miljödomstolen har, liksom 

länsstyrelsen och miljönämnden, kännedom om att oljeavskiljare kan ha bättre 

avskiljningsgrad än 5 mg/l olja. Eftersom det är frågan om en ny oljeavskiljare och 

att det finns anledning att tro att avskiljningsgraden är bättre än den som bolaget 

anser sig kunna garantera så anser Mark- och miljödomstolen att frågan om utsläpp 

av oljehaltigt vatten från sanering av bergrummen ska utredas under en prövotid. 

Domstolen beslutar därför om utredning och prövotidsvillkor. Eftersom det är fråga 

om utsläpp under saneringstiden finner domstolen också att frågan om 

begränsningsvärden efter den utredning som företas kan delegeras till 

tillsynsmyndigheten. 

Utsläpp av metaller efter rening av rökgaskondensat från panna F5 

Utgångspunkten för tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet med stöd av 

miljöbalken är att varje verksamhet ska prövas utifrån sina förutsättningar för att 

skydda människors hälsa och den omgivande miljön, det vill säga individuell 

prövning. De ämnen det är fråga om är skadliga och utsläpp bör begränsas i största 

möjliga mån. Mark- och miljödomstolen konstaterar att de av bolaget föreslagna 

villkoren skiljer väsentligt från de faktiskt uppmätta värdena för metaller efter 

rening, vilket talar för att de föreslagna värdena inte motsvarar de resultat som 

faktiskt kan uppnås. 

 

Alla i målet inblandade intressenter är emellertid överens om att föreslagen 

reningsutrustning uppfyller kravet på bästa möjliga teknik. Mark- och 

miljödomstolen delar denna uppfattning.  

 

Som en allmän utgångspunkt för all villkorsskrivning gäller att tillståndshavaren ska 

ha rättsliga och faktiska förutsättningar att klara de krav som villkoret innebär 

(MÖD 2009:2). Villkor ska dessutom utformas så att de kan utgöra grund för att 

konstatera om en överträdelse har begåtts och i så fall också kunna ligga till grund 

för påföljder enligt sanktionssystemet (NJA 2006 s. 310). Ett villkor måste vara 

klart och tydligt, utformat så att det inte råder någon tvekan om vad som krävs av 

tillståndshavaren och på ett sådant sätt att det ska gå att objektivt fastställa när en 
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överträdelse har skett (MÖD 2009:2 och Mark- och miljööverdomstolens avgörande 

den 20 december 2019 i mål nr M 10029-18). 

 

De av länsstyrelsen föreslagna begränsningsvärdena är enligt mark- och 

miljödomstolen relevanta för verksamheten utifrån de faktiska utsläppen och satta 

med en marginal som rimlig för verksamheten att följa. De totala 

utsläppsmängderna är, historiskt sett, små. Bolaget har i målet redovisat att det finns 

ämnen i det provtagna vattnet som stör analyser vilket höjt detektions-gränserna för 

de analyserade metallerna. Bolaget visade på huvudförhandlingen att sådana 

störningar har uppkommit oftare på senare tid. Det är uppenbart för mark- och 

miljödomstolen att det kommer att uppstå tillfällen då detektionsgränserna för 

analyserna ligger högre än de av länsstyrelsen föreslagna begränsningsvärdena. 

Därmed blir det inte tydligt om en villkorsöverträdelse har skett och därför kan inte 

begränsningsvärden sättas lägre än de detektionsgränser som ackrediterade 

laboratorier har enligt standardiserade analyser. 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att för uppfyllnad av det allmänna villkoret 

ska reningsanläggningen för utsläpp av rökkondensat från panna F5 bedrivas så 

effektivt som möjligt. De historiska utsläppsvärdena är ett referensmaterial. Skulle 

utsläppshalterna öka generellt finns det anledning för tillsynsmyndigheten att 

uppmärksamma detta. Domstolen erinrar om att tillsynsmyndigheten i ett sådant fall 

har möjlighet att aktualisera frågan om omprövning av villkor. 

Kontroll 
För att tydligt markera att anläggningsfasen och driftsfasen behöver separata 

kontrollprogram så väljer domstolen att under respektive fas kräva att bolaget 

lämnar in ett kontrollprogram till tillsynsmyndigheten.  

Delegation till tillsynsmyndighet 
Mark- och miljödomstolen får enligt 22 kap 25 § miljöbalken överlåta åt en 

tillsynsmyndighet att besluta villkor av mindre betydelse. Utifrån lagtextens lydelse 

kan det te sig omöjligt att besluta om bemyndigande för tillsynsmyndigheten att 

besluta om föreskrifter om t.ex. skyddsåtgärder. Domstolen konstaterar emellertid 
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att de villkor som framgår av domslutet är både tydliga och långtgående. Det som 

omfattas av bemyndiganden är detaljfrågor, som inte lämpar sig för en 

domstolsprövning. Domstolen finner därför att det finns förutsättningar att 

komplettera beslutade villkor och prövotidsvillkor med de bemyndiganden som 

framgår av domslutet. 

Fiskeavgift 
Fiskeavgift får enligt 6 kap. 5 § lagen med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet beslutas i stället för att meddela villkor enligt 11 kap. 8 § 

miljöbalken till skydd för fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten. 

 

Gällande grumlingen när ledningen läggs ut gör mark- och miljödomstolen 

bedömningen att det är att betrakta som en enskild händelse med en kort tillfällig 

och liten påverkan på fiskeintresset och därmed ska inte fiskeavgift utgå för den 

delen. Gällande ledningen anser domstolen att den inte utgör en bestående skada i 

Alnösundets mjukbottnar utan att den kan komma att utgöra en miljö som bryter det 

monotona habitatet och ger en möjlighet till etablering av hårdbottnar på flera djup 

vilket gynnar en etablering av fler arter varför fiskeavgift inte ska utgå med 

anledning av ledningen som läggs på botten. Mark- och miljödomstolen bedömer att 

utformningen av intaget är utfört på ett sätt så att vattenhastigheter sänks och att 

fingaller installeras så fisket inte kan komma att skada mer än högst obetydligt. 

Någon fiskeavgift är därför inte aktuell med anledning av kylvattenintaget. 

 

Om vattenverksamheten trots allt skulle leda till skador som domstolen inte har 

förutsett, får de skadelidande framställa anspråk på ersättning inom ramen för 

anmälan av oförutsedd skada. 

Igångsättningstid 
Bolaget har yrkat om en igångsättningstid på sju år efter lagakraftvunnet tillstånd. 

Ingen har motsatt sig detta. Domstolen anser att igångsättningstiden ska bestämmas 

utifrån bolagets yrkande. För de delar som då inte tagits i drift förfaller tillståndet. 
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Återkallelse av tidigare tillstånd 
Enligt 24 kap. 3 § 6 p. framgår att tillståndsmyndigheten får helt eller delvis 

återkalla tillstånd, dispens eller godkännande som meddelats enligt balken, eller 

enligt föreskrifter med stöd av balken, om ett nytt tillstånd ersätter tidigare tillstånd. 

Mark- och miljödomstolen finner att tidigare domar och beslut beträffande 

bedrivande av verksamhet på de aktuella fastigheterna bör upphöra att gälla när 

tillståndet tas i anspråk, vilket framgår av domslutet. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MMD-01) 

Överklagande senast den 20 maj 2024.  

 

 

Marit Åkerblom  Jari Hiltula 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Marit Åkerblom, ordförande, 

och tekniska rådet Jari Hiltula samt de särskilda ledamöterna Bengt Gruvin och 

Mikael Lif. 



BILAGA A Avfallsbränsleförteckning 

Farligt avfall 
 

 
 

Avfallstyp 
 

Mängd/andel i mix Effektivt värmevärde 
leveranstillstånd 

(MJ/kg) 

Föroreningsinnehåll 

Oljehaltigt avfall, slam och annat avfall som är påverkat av sådant 
avfall 

0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30 Koppar: 300 mg/kg 
Kadmium: 100 mg/kg 
Bly: 2000 mg/kg 
Nickel: 100 mg/kg 
Kvicksilver: 2 mg/kg 

01 05 05* Oljehaltigt borrslam och annat borravfall som enligt 13 b § 
ska anses vara farligt avfall. 

0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

01 05 06* Borrslam och annat borravfall som innehåller farliga ämnen 
och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. 

0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

13 01 13* Andra hydrauloljor 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

13 02 08* Andra motor-transmissions- och smörjoljor 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

13 03 10* Andra isoler-och värmeöverföringsoljor 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

13 05 01* Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

13 05 02* Slam från oljeavskiljare 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

13 05 06* Olja från oljeavskiljare 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

13 05 07* Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

13 05 08* Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

13 07 01* Eldningsolja och diesel 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

13 07 02* Bensin 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

13 07 03* Andra bränslen (även blandningar) 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

13 08 01* Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

13 08 02* Andra emulsioner 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  
13 08 99* Annat avfall än det som anges i 13 01–13 08 02. 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT 
Rotel 15 
 
INKOM: 2023-02-08 
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Bilaga 1
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15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är 
förorenade av farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara 
farligt avfall. 

0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

15 02 02* Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges 
på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga 
ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. 

0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

16 01 07* Oljefilter 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  
16 07 08* Oljehaltigt avfall 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  
16 07 09* Avfall som innehåller andra farliga ämnen 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  
17 03 01* Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära och som 
enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. 

0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

17 03 03* Stenkolstjära och tjärprodukter 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  
19 02 07* Olja och koncentrat från avskiljning. 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  
19 08 10* Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare än de 
som anges i 19 08 09 och som enligt 13 b § ska anses vara farligt 
avfall. 

0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

19 08 11* Slam som innehåller farliga ämnen från biologisk 
behandling av industriavloppsvatten och som enligt 
13 b § ska anses vara farligt avfall. 

0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

19 08 13* Slam som innehåller farliga ämnen från annan behandling av 
industriavloppsvatten och som enligt 13 b § ska anses vara farligt 
avfall. 

0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

19 11 01* Förbrukad filterlera 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  
19 11 02* Sur tjära 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  
19 11 03* Vattenhaltigt flytande avfall. 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  
19 11 04* Avfall från rengöring av bränslen med baser. 0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  
19 11 05* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som 
innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt 
avfall. 

0-10 000 ton/år (0-20 %) 0-30  

 
Träavfall m.m. 
 

0-18 000 ton/år (0-100 %) 5-20 Arsenik: 3000 mg/kg 
Koppar: 4000 mg/kg 
Krom: 5000 mg/kg 
PAH: 50 000 mg/kg 

03 01 04* Spån, spill, trä, fanér och spånskivor som innehåller farliga 
ämnen 

0-18 000 ton/år (0-100 %) 5-20  

17 02 04* Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade 
med farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.  

0-18 000 ton/år (0-100 %) 5-20  
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17 09 01* Bygg-och rivningsavfall som innehåller kvicksilver och som 
enlgit 13 b § ska anses vara farligt avfall. 

0-18 000 ton/år (0-100 %) 5-20  

17 09 03* Annat bygg-och rivningsavfall (även blandat avfall) som 
innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt 
avfall. 

0-18 000 ton/år (0-100 %) 5-20  

19 02 09* Fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen och som 
enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall 

0-18 000 ton/år (0-100 %) 5-20  

19 12 06* Trä som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska 
anses vara farligt avfall. 

0-18 000 ton/år (0-100 %) 5-20  

19 12 11* Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk 
behandling av avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 
13 b § ska anses vara farligt avfall 

0-18 000 ton/år (0-100 %) 5-20  

20 01 37* Trä som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska 
anses vara farligt avfall. 

0-18 000 ton/år (0-100 %) 5-20  

    
Övrigt avfall från site, förbränningsanläggningar och 
avfallshanteringsanläggningar 
 
 

0-2000 ton/ år (0-20 %) 0-30 Arsenik: 1 000 mg/kg 
Krom: 1 000 mg/kg 
Kvicksilver: 100 mg/kg 
Kadmium: 2 000 mg/kg 
Bly: 10 000 mg/kg 

070711* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som 
innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt 
avfall. 

0-2000 ton/ år (0-20 %) 0-30  

10 01 18 Avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och 
som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall 

0-2000 ton/ år (0-20 %) 0-30  

10 01 20* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som 
innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt 
avfall 

0-2000 ton/ år (0-20 %) 0-30  

16 10 01* Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen och som 
enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall 

0-2000 ton/ år (0-20 %) 0-30  

19 01 05* Filterkaka från rökgasrening 0-2000 ton/ år (0-20 %) 0-30  
19 01 06* Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat 
vattenhaltigt flytande avfall. 

0-2000 ton/ år (0-20 %) 0-30  

19 01 07* Fast avfall från rökgasrening 0-2000 ton/ år (0-20 %) 0-30  
19 01 10* Förbrukat aktivt kol från rökgasrening 0-2000 ton/ år (0-20 %) 0-30  
19 01 11* Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen och som 
enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. 

0-2000 ton/ år (0-20 %) 0-30  
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19 01 13* Flygaska som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b 
§ ska anses vara farligt avfall, 

0-2000 ton/ år (0-20 %) 0-30  

19 01 15* Pannaska som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b 
§ ska anses vara farligt avfall. 

0-2000 ton/ år (0-20 %) 0-30  

19 01 17* Avfall från pyrolys som innehåller farliga ämnen som enligt 
13 b § ska anses vara farligt avfall. 

0-2000 ton/ år (0-20 %) 0-30  

19 10 03* ”Fluff”- lättfraktioner och stoft som innehåller farliga ämnen 
och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. 

0-2000 ton/ år (0-20 %) 0-30  
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Avfall som inte är farligt avfall 
 

01 Avfall från prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt fysikalisk och kemisk behandling av mineral 

01 05 Borrslam och annat borravfall: 
01 05 04 Slam och avfall från borrning efter sötvatten eller i syfte att utvinna värme ur berget. 
01 05 07 Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06. 
01 05 08 Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06. 
01 05 99 Annat borravfall än det som anges i 01 05 04–01 05 08. 
 
02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske samt från bearbetning och beredning 
av livsmedel 

02 01 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske: 
02 01 01 Slam från tvättning och rengöring. 
02 01 02 Vävnadsdelar från djur. 
02 01 03 Växtdelar. 
02 01 04 Plastavfall (utom förpackningar). 
02 01 06 Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm) samt flytande avfall som samlats upp separat och behandlats utanför 
produktionsstället. 
02 01 07 Skogsbruksavfall. 
02 01 99 Annat avfall än det som anges i 02 01 01–02 01 10. 
 
02 02 Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung: 
02 02 02 Vävnadsdelar från djur. 
02 02 03 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning. 
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02 02 04 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället. 
02 02 99 Annat avfall än det som anges i 02 02 01–02 02 04. 
 
02 04 Avfall från sockertillverkning: 
02 04 99 Annat avfall än det som anges i 02 04 01–02 04 03. 
 
02 05 Avfall från tillverkning av mejeriprodukter: 
02 05 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning. 
02 05 02 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället. 
02 05 99 Annat avfall än det som anges i 02 05 01 och 02 05 02. 
 
02 06 Avfall från bagerier och konfektyrfabriker: 
02 06 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning. 
02 06 02 Konserveringsmedelsavfall. 
02 06 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället. 
02 06 99 Annat avfall än det som anges i 02 06 01–02 06 03. 
 
02 07 Avfall från produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao): 
02 07 01 Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror. 
02 07 02 Avfall från spritdestillation. 
02 07 03 Avfall från kemisk behandling. 
02 07 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning. 
02 07 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället. 
02 07 99 Annat avfall än det som anges i 02 07 01–02 07 05. 
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03 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp 

03 01 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler: 
03 01 01 Bark- och korkavfall. 
03 01 05 Annat spån, spill, trä och faner och andra spånskivor än de som anges i 03 01 04. 
03 01 99 Annat avfall än det som anges i 03 01 01–03 01 05. 
 
03 03 Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp: 
03 03 01 Bark- och träavfall. 
03 03 02 Grönlutslam (från återvinning av kokvätska). 
03 03 05 Slam från avsvärtning av returpapper. 
03 03 07 Mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av pappersmassa från returfiber. 
03 03 08 Avfall från sortering av papper och papp för återvinning. 
03 03 10 Fiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam från mekanisk avskiljning. 
03 03 11 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 03 03 10. 
03 03 99 Annat avfall än det som anges i 03 03 01–03 03 11. 
 

04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri 

04 01 Avfall från läder- och pälsindustri: 
04 01 09 Avfall från beredning och färdigbearbetning. 
04 01 99 Annat avfall än det som anges i 04 01 01–04 01 09. 
 
04 02 Avfall från textilindustri: 
04 02 09 Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plastomer). 
04 02 10 Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax). 
04 02 20 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 04 02 19. 
04 02 21 Oförädlade textilfibrer. 
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04 02 22 Förädlade textilfibrer. 
04 02 99 Annat avfall än det som anges i 04 02 09–04 02 22. 
 
07 Avfall från organisk-kemiska processer 

07 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer: 
07 02 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 02 11. 
07 02 13 Plastavfall. 
07 02 15 Annat avfall från tillsatser än det som anges i 07 02 14. 
07 02 17 Avfall som innehåller andra silikoner än de som anges i 07 02 16. 
07 02 99 Annat avfall än det som anges i 07 02 01–07 02 17. 
 
07 05 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av farmaceutiska produkter: 
07 05 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 05 11. 
07 05 14 Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13. 
07 05 99 Annat avfall än det som anges i 07 05 01–07 05 14. 
 
07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel 
och kosmetika: 
07 06 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 06 11. 
07 06 99 Annat avfall än det som anges i 07 06 01–07 06 12. 
 
07 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges på annan 
plats: 
07 07 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 07 11. 
07 07 99 Annat avfall än det som anges i 07 07 01–07 07 12. 
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10 Avfall från termiska processer 

10 01 Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19): 

10 01 01 Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i 10 01 04). 
10 01 03 Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä. 
10 01 19 Annat avfall från rökgasrening än det som anges i 10 01 05, 10 01 07 och 10 01 18. 
10 01 21 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 10 01 20. 
10 01 26 Avfall från kylvattenbehandling. 
10 01 99 Annat avfall än det som anges i 10 01 01–10 01 26. 
 

12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster 

12 01 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster: 
12 01 05 Fil- och svarvspån av plast. 
12 01 15 Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges i 12 01 14. 
12 01 21 Andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de som anges i 12 01 20. 
12 01 99 Annat avfall än det som anges i 12 01 01–12 01 21. 
 
15 Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges på annan plats 

15 01 Förpackningar (även förpackningsavfall som anges i 20 01 men som har samlats in separat): 
15 01 01 Pappers- och pappförpackningar. 
15 01 02 Plastförpackningar. 
15 01 03 Träförpackningar. 
15 01 05 Förpackningar av kompositmaterial. 
15 01 06 Blandade förpackningar. 
15 01 09 Textilförpackningar. 
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15 02 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder: 
15 02 03 Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 02 02. 
 

16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen 

16 01 Uttjänta fordon från olika transportmedel (även maskiner som inte är avsedda att användas på väg) och avfall från demontering av 
uttjänta fordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08): 
16 01 03 Uttjänta däck. 
16 01 19 Plast. 
16 01 22 Andra komponenter. 
16 01 99 Annat avfall än det som anges i 16 01 03–16 01 22. 
 
16 02 Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning: 
16 02 14 Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09–16 02 13. 
16 02 16 Andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som avlägsnats från kasserad utrustning. 
 
16 03 Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter: 
16 03 06 Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05. 
 
16 05 Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier: 
16 05 09 Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08. 
 
16 07 Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13): 
16 07 99 Annat avfall än det som anges i 16 07 08 och 16 07 09 
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17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden) 
 
17 02 Trä, glas och plast: 
17 02 01 Trä. 
17 02 03 Plast. 
 
17 03 Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter: 
17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01. 
 
17 06 Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest: 
17 06 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03. 
 

18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall 
utan direkt anknytning till patientbehandling) 

18 01 Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor: 
18 01 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03). 
18 01 04 Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, 
engångskläder, blöjor). 
18 01 09 Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08. 
 

18 02 Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar: 
18 02 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02). 
18 02 03 Avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara. 
18 02 08 Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07. 
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19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller 
vatten för industriändamål 
 
19 01 Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall: 
19 01 12 Annan bottenaska och slagg än den som anges i 19 01 11. 
19 01 14 Annan flygaska än den som anges i 19 01 13. 
19 01 16 Annan pannaska än den som anges i 19 01 15. 
19 01 18 Annat avfall från pyrolys än det som anges i 19 01 17. 
19 01 99 Annat avfall än det som anges i 19 01 02–19 01 19. 
 
19 02 Avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av krom eller cyanid samt neutralisering): 
19 02 03 Avfall som blandats, bestående endast av icke-farligt avfall. 
19 02 06 Annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än det som anges i 19 02 05. 
19 02 10 Annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och 19 02 09. 
19 02 99 Annat avfall än det som anges i 19 02 03–19 02 11. 
 
19 05 Avfall från aerob behandling av fast avfall: 
19 05 01 Icke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och liknande avfall. 
19 05 02 Icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt avfall. 
19 05 03 Kompost som inte uppfyller uppställda krav. 
19 05 99 Annat avfall än det som anges i 19 05 01–19 05 03. 
 
19 06 Avfall från anaerob behandling av avfall: 
19 06 04 Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall. 
19 06 06 Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall. 
19 06 99 Annat avfall än det som anges i 19 06 03–19 06 06. 
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19 08 Avfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan plats i förteckningen: 
19 08 01 Rens. 
19 08 05 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten. 
19 08 09 Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast innehåller ätliga oljor och fetter. 
19 08 12 Annat slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 11. 
19 08 14 Annat slam från annan behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 13. 
19 08 99 Annat avfall än det som anges i 19 08 01–19 08 14. 
 
19 09 Avfall från framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål: 
19 09 01 Fast avfall från primär filtrering eller rensning. 
19 09 02 Slam från klarning av dricksvatten. 
19 09 03 Slam från avkalkning. 
19 09 04 Förbrukat aktivt kol. 
19 09 05 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser. 
19 09 06 Lösningar och slam från regenerering av jonbytare. 
19 09 99 Annat avfall än det som anges i 19 09 01–19 09 06. 
 
19 10 Avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall: 
19 10 04 Annat ”fluff” – lättfraktioner och stoft än det som anges i 19 10 03. 
19 10 06 Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05. 
 
19 11 Avfall från oljeregenerering: 
19 11 06 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 19 11 05. 
19 11 99 Annat avfall än det som anges i 19 11 01–19 11 07. 
 
19 12 Annat avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, komprimering, sintring): 
19 12 01 Papper och papp. 
19 12 04 Plast och gummi. 
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19 12 07 Annat trä än det som anges i 19 12 06. 
19 12 08 Textilier. 
19 12 10 Brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för förbränning - RDF). 
19 12 12 Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall än det som anges i 19 12 11. 
 

20 Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall. (även separat insamlade fraktioner) 

20 01 Separat insamlade fraktioner (utom 15 01): 
20 01 01 Papper och papp. 
20 01 08 Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall. 
20 01 10 Kläder. 
20 01 11 Textilier. 
20 01 25 Ätlig olja och ätligt fett. 
20 01 28 Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27. 
20 01 30 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29. 
20 01 32 Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31. 
20 01 36 Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21, 
20 01 23 och 20 01 35. 
20 01 38 Annat trä än det som anges i 20 01 37. 
20 01 39 Plaster. 
20 01 99 Andra fraktioner än de som anges i 20 01 01–20 01 41. 
 
20 02 Trädgårds- och parkavfall (även avfall från begravningsplatser): 
20 02 01 Biologiskt nedbrytbart avfall. 
 
20 03 Annat hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall än det som anges i 20 01 och 20 02: 
20 03 01 Blandat avfall. 
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20 03 02 Avfall från torghandel. 
20 03 06 Avfall från rengöring av avlopp. 
20 03 07 Skrymmande avfall. 
20 03 99 Annat avfall än det som anges i 20 03 01–20 03 07. 
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Hur man överklagar 

Dom i mark- och miljödomstol som första instans MMD-01 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för 
överklagande finns på sista sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tiden 
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra 
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett 
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 
4 veckor från domens datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat 
skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du 
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga upp-
gifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och 
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklag-
andet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär 
att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla handling-
ar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka 
brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och miljö-
överdomstolen tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om 
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att 
ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra 
domstolar vägledning i rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl 
att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklag-
ade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet 
ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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